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Manual de instrucciones
ESPANOL

Le agradecemos la confianza depositada en S&P mediante la compra de este
producto, que ha sido fabricado segun reglas técnicas de seguridad, conformes a las
normas de la CE.

Antes de instalar y poner en funcionamiento este producto, lea atentamente el presente
libro de instrucciones pues contiene indicaciones importantes para su seguridad y la de
los usuarios durante la instalacion, uso y mantenimiento de este producto. Una vez
finalizada la instalacion entrégueselas al usuario final.

Compruebe el perfecto estado del aparato al desembalarlo ya que cualquier defecto de
origen que presente, estd amparado por la garantia S&P Asimismo, compruebe que el
aparato es el que usted ha solicitado y que los datos que figuran en la placa de
instrucciones coincidan con sus necesidades.

Transporte y manipulacion.
- El embalaje de este aparato, ha sido disefiado para soportar las condiciones

normales de transporte, no se debe transportar el aparato fuera de su embalaje
original ya que podria deformarse o deteriorarse.

- El almacenaje del producto debe realizarse en su embalaje original y en un lugar
seco y protegido de la suciedad hasta su instalacion final. No acepte un aparato que
no esté contenido en su embalaje original o que muestre signos de haber sido
manipulado.

- Evitar golpes, caidas y el colocar pesos excesivos sobre el embalaje.

Importante para su seguridad y la de los usuarios.

- Lainstalacion debe realizarse por un profesional cualificado.

- Asegurese de que la instalacién cumple con los reglamentos mecanicos y
electrotécnicos de cada pais.

- Una vez puesto en servicio, el aparato debe cumplir con las siguientes Directivas:

Directiva de Baja Tension 73/23 CEE.
Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336 CEE.

- Los ventiladores o los aparatos que los incorporan, han sido disefiados para mover
aire dentro de los limites indicados en la placa de caracteristicas.

- No utilizar este aparato en atmésferas explosivas o corrosivas.

- Sitiene que instalar un ventilador extrayendo aire en un local donde se haya
instalado una caldera u otro tipo de aparato a combustion, asegurese que en el local
existen las suficientes entradas de aire para garantizar una correcta combustion.

- Este aparato no esta destinado al uso por nifios o personas enfermas salvo que estén
adecuadamente supervisadas por una persona responsable para asegurar que utilizan
el aparato de forma segura. Los nifios pequefios deben ser supervisados para asegurar
que no juegan con el aparato

Seguridad en la Instalacion.
- Asegurese de que no hay elementos libres en las proximidades del ventilador que

puedan ser aspirados por el mismo. Si se va a instalar en un conducto, compruebe
que esté limpio de cualquier elemento que pudiera ser aspirado por el ventilador.

- Cuando instale un aparato, asegurese que se han realizado todas las fijaciones y
que la estructura en la que esta instalado es lo suficientemente resistente para
soportar el aparato en funcionamiento a su maxima potencia.

- Antes de manipular este aparato, asegurese de que esta desconectado de la red,
aunque ya estuviera parado.



- Compruebe que los valores de tension y frecuencia de la red de alimentacién son
iguales a los indicados en la placa de caracteristicas.

- Enlainstalacion eléctrica debera incorporar un interruptor omnipolar con una abertura
entre contactos de al menos 3 mm, adecuado a la carga y que responda a normas
vigentes

- Parala conexion eléctrica siga las indicaciones del esquema de conexion.

- Comprobar que la conexion a tierra, si la hubiese, se ha efectuado correctamente y
las protecciones térmicas o de sobre intensidad se han conectado y ajustado a los
limites correspondientes.

- En caso de conexion de un ventilador a un conducto, este debe ser exclusivo para
el sistema de ventilacion.

Puesta en servicio.

Antes de poner en funcionamiento la instalacion, realizar las siguientes

comprobaciones:

- Lafijacion del aparato y la instalacion eléctrica se han realizado correctamente.

- Los dispositivos de seguridad eléctrica estan debidamente conectados.

- No hay restos de materiales de montaje ni cuerpos extrafios que puedan ser
aspirados ni en el area del ventilador ni en los conductos si los hubiese.

- Sistema de proteccion de puesta a tierra conectado.

- Dispositivos de proteccion eléctrica conectados, debidamente ajustados y en
estado operativo.

- Estanqueidad de las entradas de cables y conexiones eléctricas.

Al ponerlo en funcionamiento:

- Que el sentido de giro de la hélice es el correcto.

- No se perciben vibraciones anémalas.

- En caso de saltar alguno de los dispositivos de proteccion eléctricos de la
instalacién, desconectar el aparato de la red y comprobar la instalacion antes de
ponerlo de nuevo en funcionamiento.

Mantenimiento.

- Antes de manipular el ventilador, asegurese de que esta desconectado de la red,
aunque ya esté parado y de que nadie pueda ponerlo en marcha durante la
intervencion.

- Es necesaria una inspeccion regular del aparato. La frecuencia de la misma, debe
ser en funcion de las condiciones de trabajo para evitar la acumulacion de suciedad
en hélices, turbinas, motores y rejillas que podria entrafiar riesgos y acortaria
sensiblemente la vida del mismo.

- En las operaciones de limpieza tener mucha precaucion de no desequilibrar la
hélice o turbina.

- En todos los trabajos de mantenimiento y reparacion, deben observarse las normas
de seguridad vigentes en cada pais.

Reciclaje.

- Lanormativa de la CEE y el compromiso que debemos adquirir con las futuras
generaciones, nos obligan al reciclado de materiales, le rogamos que no olvide
depositar todos los elementos sobrantes del embalaje en los correspondientes
contenedores de reciclaje, asi como de llevar los aparatos sustituidos al Gestor de
Residuos mas proximo.

Para aclarar cualquier duda con respecto a los productos S&P dirijase a la Red de

Servicios Post Venta si es en territorio espariol o a su distribuidor habitual en el resto

del mundo. Para su localizaciéon puede consultar la pagina WEB www.solerpalau.com



Instructions Manual

ENGLISH

Thank you for placing your confidence in S&P by buying this product. It has been
manufactured following current technical safety regulations and in compliance with EC
standard.

Please read this instructions booklet carefully before installing or starting up the product.
It contains important information on personal and user safety measures to be followed
while installing, using and carrying out maintenance work on the equipment. Once the
product has been installed, please hand in this booklet to the end user.

Check that the apparatus is in perfect condition while unpacking. Any fault or damage
caused in origin is covered by the S&P guarantee. Please make sure that the apparatus
coincides with the product you have ordered and that the details on the instructions
plate fulfil your necessities.

Transport and manipulation.

- The packaging used for this apparatus has been designed to support normal
transporting conditions. The apparatus must always be transported in its original
packaging as not doing so could deform or damage the product.

- The product should be stored in a dry place in its original packaging, protected from
dust and dirt until it is installed in its final location. Do not accept delivery if the
apparatus is not in its original packaging or shows clear signs of having been
manipulated in any way.

- Do not place heavy weights on the packed product and avoid knocking or dropping it.

Important information for the safety of installers and users.

- Installation must only be carried out by qualified persons.

- Make sure that the installation complies with each country’s current mechanical and
electrical norms.

- Once ready to use, the apparatus must fulfil the following standards:

Standard for Low Pressure Instalments 73/23 CEE.
Standard for Electromagnetic Compatibility 89/336 CEE.

- Ventilators, or apparatus that include them, have been designed to move the air in
the area stipulated on their characteristics plate.

- This apparatus must not be used in explosive or corrosive atmospheres.

- If a ventilator is going to be installed to extract air from premises where a boiler or
other combustion apparatus are installed, make sure that the building has sufficient
air intakes to assure adequate combustion. The extractor outlet must not be
connected to a duct used to exhaust smoke or fumes from any appliance that uses
gas or any other type of fuel.

- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless
they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they
can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance

Safety during installation.

- Make sure there are no loose elements near the ventilator, as they could run the risk
of being sucked up by it. If it is going to be installed in a duct, check that it is clean of
any element that could be sucked up by the ventilator.

- When installing an apparatus, make sure that all the fittings are in place and that the
structure which supports it is resistant enough to bear its weight at full functioning power.

- Before manipulating the apparatus, make sure the mains supply is disconnected,
even if the machine is switched off.




Check that the mains supply voltage and frequency values coincide with the
stipulations on the characteristics plate.

The electrical installation must include a double pole switch with a contact clearance
of at least 3 mm, correctly sized and in accordance with the electrical standards of
the country of installation

Please follow the connections diagram for the electrical connections.

If an earth connection is necessary, check that it correctly connected and that
adequate thermal and overloading protection has been connected and adjusted to
the corresponding limits.

If a ventilator is installed in a duct, the duct must be exclusively for the ventilation
system.

Starting up.
Before starting up the machine, make sure that:

The apparatus is well secured and the electrical connections have been carried out
correctly.

The safety devices have been adequately connected.

No loose material or fitting remains can be sucked up by the ventilator. If the
ventilator has been mounted in a duct, make sure it is clear of loose material.

The earth fittings are adequately connected.

The electrical safety devices are correctly connected, adequately adjusted and ready
for use.

The wire and electrical connections inputs are correctly sealed and water-tight.

When starting up the machine, make sure that:

The propeller turns in the correct direction.

There are no abnormal vibrations.

If any of the electrical safety devices blow, the apparatus must be quickly
disconnected from the mains supply. The whole installation should be carefully
checked before trying to start up the machine again.

Maintenance.

Before manipulating the ventilator, make sure it is disconnected from the mains
supply even if it has previously been switched off. Prevent the possibility of anyone
else connecting it while it is being manipulated.

The apparatus must be regularly inspected. These inspections should be carried out
bearing in mind the machine’s working conditions, in order to avoid dirt or dust
accumulating on the propeller, turbine, motor or grids. This could be dangerous and
perceptibly shorten the working life of the ventilator unit.

While cleaning, great care should be taken not to unstable the propeller or turbine.
All maintenance and repair work should be carried out in strict compliance with each
country’s current safety regulations.

Recycling.

EEC Standards, together with the responsibility we should assume with future
generations in mind, oblige us to recycle all the materials we can. Therefore, please
deposit all left-over material and packaging in their corresponding recycling
containers and hand in the replaced machines to the nearest handler of this type of
waste product.

If you have any queries about S&P products, please contact our after-sales service in
Spain, or your local S&P dealer in any other country. If in doubt, please visit our Web-
Page at www.solerpalau.com



Manuel d’instructions
FRANCAIS

Ce produit a été fabriqué en respectant de rigoureuses regles techniques de sécurité,
conformément aux normes de la CE.

Avant d'installer et d'utiliser ce produit, lire attentivement ces instructions qui
contiennent d'importantes indications pour votre sécurité et celle des utilisateurs,
pendant I'installation, I'utilisation et I'entretien de ce produit. Une fois I'installation
terminée, laisser ce manuel a la disposition de I'utilisateur final.

Dés réception, vérifier le parfait état de I'appareil étant donné que tout défaut d’origine
est couvert par la garantie S&P. De méme, vérifier que le type du ventilateur soit
conforme a celui commandé et que les caractéristiques inscrites sur la plaque
signalétique soient compatibles avec celles de l'installation.

Transport et manipulation.

- Lemballage de cet appareil a été congu pour supporter des conditions normales de
transport. L'appareil ne doit pas étre transporté hors de son emballage, ce qui
pourrait le déformer ou le détériorer.

- Le stockage du produit doit étre effectué dans son emballage d’origine, en lieu sec
et protégé de la saleté, jusqu’a son installation finale. N'accepter aucun appareil livré
hors de son emballage d’origine, ou présentant des signes d’avoir été manipulé.

- Eviter les coups, les chutes et de placer des poids excessifs sur I'emballage.

Important pour votre sécurité et celle des utilisateurs.
- Linstallation doit étre effectuée par un professionnel qualifié.

- S’assurer que l'installation répond aux réglementations mécaniques et
électrotechniques en vigueur dans chaque pays.

- Une fois mis en service, I'appareil doit répondre aux Directrices suivantes :

Directive de Basse Tension 73/23 CEE.
Directive de Compatibilité Electromagnétique 89/336 CEE.

- Les ventilateurs ou leurs composants ont été congus pour déplacer I'air dans les
limites indiquées sur la plaque caractéristiques.

- Ne pas utiliser cet appareil dans des atmospheres explosives ou corrosives.

- Sile ventilateur doit étre installé dans un local équipé d’'une chaudiére ou d’un autre
type d’appareil a combustion, s’assurer que les entrées d’air dans le local sont
suffisamment dimensionnées pour garantir une combustion correcte.

- Cet appareil nest pas congu pour étre utilisé par des enfants ou des personnes malades
sauf s'ils sont surveillés par une personne responsable afin d’assurer qu'ils utilisent le
produit en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent étre surveillés pour s'assurer qu'ils
ne jouent pas avec le produit.

Sécurité lors de linstallation.

- S’assurer qu'il n'y ait aucun objet ou materiel dans les environs du ventilateur
pouvant étre aspiré ou déplacé. Si le ventilateur doit étre raccordé a des conduits,
vérifier qu’ils sont propres et qu’il n'y a pas d’objet ou matériau pouvant étre aspiré
ou soufflé par le ventilateur.

- Lors de l'installation d’un appareil, s’assurer que toutes les fixations ont été
effectuées, et que la structure du support est suffisamment résistante pour supporter
I'appareil en fonctionnant a sa puissance maximum.

- Avant de manipuler cet appareil, s’assurer qu'il est débranché du résau électrique,
méme s'il est arrété.



- Vérifier que les valeurs de tension et de fréquence du réseau d’alimentation sont
égales a celles indiquées sur la plaque caractéristique.

- Pour le raccordement, la ligne électrique devra prévoir un interrupteur omnipolaire ayant
une ouverture entre contacts d’au moins 3 mm, bien dimensionné par rapport a la charge
et conforme aux normes en vigueurs.

- Pour le branchement électrique, suivre les indications du schéma de raccordement.

- Vérifier que la mise a la terre, si elle est nécessaire, a été correctement effectuée et
que les protections thermiques ou de surintensité ont été réglées conformément aux
valeurs données sur la plaque caractéristiques.

- Encas de branchement du ventilateur & un conduit, celui-ci devra étre
exclusivement destiné au systéme de ventilation.

Mise en service

Avant de faire fonctionner I'installation, effectuer les vérifications suivantes :

- Lafixation de I'appareil et I'installation électrique ont été correctement effectuées.

- I n'y a pas de reste de matériaux de montage ni de corps étrangers pouvant étre
aspirés, ni dans la zone du ventilateur, ni dans les conduits (s'il y en a).

- Le systéme de protection de mise a la terre raccordé.

- Les dispositifs de protection électrique raccordés, correctement réglés et en état de
fonctionnement.

- Létanchéité au niveau des passages de cables et des branchements électriques.

Au moment de la mise en marche :

- Le sens de rotation de I'hélice ou de la turbine est correct.

- Aucune vibration anormale n’est pergue.

- Au cas ou un des dispositifs de protection électrique de I'installation s’actionnerait,
débrancher 'appareil et vérifier I'installation avant de la remettre en marche.

Entretien.

- Avant de manipuler le ventilateur, s’assurer qu'il est débranché du résau électrique,
méme s'il est arrété, et que personne ne puisse le mettre en marche pendant
'opération.

- Une inspection réguliere de I'appareil est nécessaire. Sa fréquence doit étre fixée en
fonction des conditions de travail, afin d’éviter 'accumulation de saleté dans les
hélices, les turbines, les moteurs et les grilles, ceci pouvant entrainer des risques et
pourrait réduire sensiblement la vie de I'appareil.

- Lors de toute opération de nettoyage, faire trés attention de ne pas déséquilibrer
I'hélice ou la turbine.

- Lors de tout travail d’entretien et de réparation, les normes de sécurité en vigueur
dans chaque pays doivent étre respectées.

Recyclage.

- Lanorme de la CEE et I'engagement que nous devons prendre par rapport aux
nouvelles générations nous obligent & recycler les matériaux; nous vous prions donc
de ne pas oublier de déposer tous les éléments restants de 'emballage dans les
containers de recyclage correspondants, et d’emporter les appareils usagés au
Point de Recyclage le plus proche.

Pour toute question concernant les produits S&P, veuillez vous diriger au Réseau de
Service Aprés-vente sur le territoire ou a votre distributeur habituel pour le reste du
monde. Pour sa localisation, vous pouvez consulter la page WEB www.solerpalau.com



Anweisungshandbuch
DEUTSCH

Wir bedanken uns fiir das Vertrauen, das Sie uns durch den Kauf dieses S&P Produktes
entgegengebracht haben.

Dieses Produkt entspricht den sicherheitstechnischen Regelungen und wurde in
Ubereinstimmung

mit den

CE-Bestimmungen hergestellt.

Vor dem Einbau und der Inbetriebnahme lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung aufmerksam
durch. Sie enthalt wichtige Hinweise fiir die Sicherheit wahrend Montage, Inbetriebsetzung und
Instandhaltung dieses Produktes.

Nach der Installation und Inbetriebnahme tbergeben Sie dieses Anweisungshandbuch bitte
dem Betreiber.

Bitte priifen Sie das Geréat nach Erhalt auf einwandfreien Zustand und Funktion. Kontrollieren
Sie an Hand des Typenschildes, ob Modell, Ausfiihrung und technische Daten mit lhrer
Bestellung tibereinstimmen.

Transport und Handhabung

- Die Verpackung der Gerate ist fiir normale Transportbelastungen ausgelegt. Um mdgliche
Beschéadigungen auszuschlieRen, transportieren Sie deshalb die Produkte ausschlieRlich in
ihrer Originalverpackung.

- Bitte lagern Sie die Produkte bis zur endgiiltigen Installation originalverpackt, trocken und
vor Verschmutzung geschiitzt. Nehmen Sie grundsatzlich kein Gerat entgegen, dass nicht
orginal verpackt ist oder Anzeichen von unsachgeméafer Handhabung aufweif3t.

- Vermeiden Sie wahrend des Transportes StoRbelastungen und belasten Sie die
Verpackungen nicht mit iUbermaRig goRen Gewichten, die die Verpackung beschadigen
kénnten.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Die Installation muss grundsatzlich durch einen qualifizierten Fachbetrieb erfolgen.

- Stellen Sie sicher, dass die Installation den mechanischen und elektrischen nationalen

Vorschriften, dem neuesten Stand, entspricht.

- Nach der Inbetriebnahme muss das Gerat folgende Richtlinien erfiillen:

Niederspannungsrichtlinie 73/23 CEE.
Richtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit 89/336 CEE.

- Die Ventilatoren und Anlagen wurden konzipiert, um Luft gemaR der auf dem Typenschild
ausgewiesenen Grenzwerte zu bewegen.

- Die Gerate dirfen nicht in explosiven oder korrosiven Bereichen betrieben werden.

- Wenn das Produkt in einem Raum zusammen mit schornsteinabhangigen Feuerungen
(Heizkessel usw.) betrieben wird, muss auf jeden Fall fiir ausreichende Zuluft gesorgt
werden. Der Ausblasstutzen des Ventilators darf nicht an einen Schacht angeschlossen
werden, der zum Rauchabzug von Gas oder Brennstoff betriebenen Geraten benutzt wird.

- Dieses Gerét ist nicht dafiir bestimmt durch Personen (einschlieRlich Kinder) mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels
Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn Sie werden durch
eine flr lhre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen
wie das Gerét zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat
spielen.

Sicherheit bei der Installation.
- Der Ventilator sowie evtl. vorhandene Luftkanale bzw Luftleitungen sind von Fremdkoérpern
(z.B. Spéne, Schrauben, Werkzeug, etc.) frei zu halten.



- Wenn Sie das Gerat installieren, stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen
ordnungsgemal durchgefiihrt wurden und dass Aufhangungen sowie sonstige Fixierungen
auf einen dauerhaften Betrieb des Gerétes bei dessen maximaler Leistung ausgelegt sind.

- Bevor Sie am Gerét arbeiten, stellen Sie sicher, dass das Gerat vom Stromnetz getrennt
ist, selbst dann, wenn das Laufrad nicht dreht.

- Priifen Sie die Spannungs- und Frequenzwerte des Stromnetzes auf Ubereinstimmunung
mit den Angaben des Typenschildes.

- Der Elektroanschluss muss entsprechend dem Schaltschema durchgefiihrt werden.

- Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiter (Erdung), falls vorhanden, ordnungsgeman
angeschlossen wird. Stellen Sie sicher, dass thermische- und Uberstom-
Schutzeinrichtungen auf die entsprechenden Grenzwerte voreingestellt sind und dass diese
ordnungsmemass angeschlossen sind.

- Wird der Ventilator mit einem Luftkanal verbunden, darf dieses Liftungssystem
ausschlieBlich zum Lufttransport eingesetzt werden.

Vor der Inbetriebnahme.

Bevor Sie den Ventilator und/oder die Anlage in Betrieb setzen, (iberpriifen Sie, dass:

- alle Fixierungen des Apparates und der elektrischen Anlage ordnungsgemaf
vorgenommen sind.

- die elektrischen Sicherheitsvorrichtungen ordnungsgeman angeschlossen sind.

- keine Fremdkorper vom Ventilator im Luftstrom fortbewegt werden kénnen.

- der Schutzleiter ordnungsgemaf angeschlossen ist.

- die elektrischen Schutzvorrichtungen angeschlossen sind und ordnungsgeman
voreingestellt wurden und sich im betriebsfahigem Zustand befinden.

- die Durchflihrungen von Leitungen und die elektrischen Anschliisse abgedichtet sind.

Beim Inbetriebsetzen

- Drehrichtung des Laufrades Uberpriifen.

- Kontrolle auf vibrationsfreien Lauf durchfiihren.

- Bei Auslosung einer elektrischen Schutzvorrichtung trennen Sie das Gerat vom Stromnetz
und Uberpriifen Sie die Anlage vor dem Wiedereinschalten.

Wartung.

- Wartungsarbeiten durfen ausschliellich durch ausgebildetes Fachpersonal und nach den
jeweils geltenden nationalen Vorschriften durchgefiihrt werden.

- Vor allen Arbeiten am Gerét sind die Gerate vom Netz zu trennen und gegen
Wiedereinschalten zu sichern. Dies gilt ausdriicklich auch dann, wenn sich das Laufrad
nicht dreht.

- Ventilatoren sind regelmaRig auf ihre ordnungsmaRige Funktionsfahigkeit und
Betriebsbereitschaft zu tUberpriifen sowie gegebenenfalls zu reinigen.

- Die Haufigkeit der Wartung richtet sich nach den Betriebsbedingungen, sollte jedoch
mindestens einmal pro Jahr erfolgen.

- Schmutzansammlungen an Laufrad, Motor und Gitter sind zu vermeiden, da derartige
Verschmutzungen Gefahren hervorrufen kénnen sowie die Lebensdauer des Ventilators
wesentlich verkiirzen.

- Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass keine Unwucht am Laufrad entsteht.

Recycling.

- Die CEE-Regelungen und unsere Verantwortung zukiinftigen Generationen gegentiiber
verpflichten uns zum Materialrecycling. Deshalb bitten wir Sie, samtliche Verpackungsreste
in die entsprechenden
Trenn-Millbehélter zu entsorgen und die defekten Altgerate bei einem geigneten
Entsorgungsbetrieb abzugeben.

Bei Fragen zu den Produkten von Soler & Palau wenden Sie sich bitte an die nationale S&P-
Niederlassung oder an den jeweiligen nationalen Importeur von Produkten von Soler & Palau.

Sie finden die Kontaktadressen auf unserer Webseite unter: www.solerpalau.com



Gebruiksaanwijzing
NEDERLANDS

Wij willen u graag bedanken voor het vertrouwen dat u in S&P stelt door de aankoop
van dit product, dat is geproduceerd in overeenstemming met de CE-normen.

Wij verzoeken u voordat u over gaat tot de installatie en de inbedrijfstelling van dit
product deze handleiding aandachtig te lezen. Deze bevat belangrijke aanwijzingen
voor uw eigen veiligheid en die van de gebruikers tijdens de installatie, het gebruik en
het onderhoud. Geef deze handleiding door aan de eindgebruiker na het beéindigen
van de installatie.

Controleer de goede staat van het apparaat bij het uitpakken. Elk fabrieksmatig defect
of defect tengevolge van het transport valt onder de S&P-garantie, meld dit dan ook
onmiddellijk aan uw leverancier. Controleer ook of het apparaat daadwerkelijk
overeenkomt met het door u bestelde model, zie hiervoor het typeplaatje.

Transport.

- De verpakking van dit apparaat is speciaal ontworpen om het apparaat te
beschermen tegen de normale transportomstandigheden. Het apparaat mag niet
getransporteerd worden zonder de originele verpakking, daar dit kan leiden tot
beschadiging en vervorming.

- Dit product moet tot de uiteindelijke installatie worden opgeslagen in de originele
verpakking en op een droge plaats, beschermd tegen vuil. Accepteer geen
apparaten die zich niet in de oorspronkelijke verpakking bevinden of die sporen van
manipulaties vertonen.

- Vermijd schokken, vallen en het plaatsen van zware gewichten bovenop de verpakking.

Belangrijk voor uw veiligheid en die van de gebruikers.

- De installatie moet worden uitgevoerd door een erkende installteur.

- De installatie moet voldoen aan de ter plaatse gelden normen op mechanisch en
elektrisch installaties.

- Bij het in bedrijf stellen moet het apparaat voldoen aan de volgende richtlijnen:

Laagspanningsrichtlijn 72/23 EEG
EMC-richtlijn (Elektromagnetische Compatibiliteit) 89/336 EEG.

- De ventilatoren of toebehoren die ze bevatten zijn ontworpen voor het verplaatsen
van lucht binnen de gegevens die zijn aangegeven op de kenplaatjes.

- Gebruik dit apparaat niet in een explosieve of corrosieve atmosfeer.

- Indien u een ventilator gaat installeren die lucht afvoert uit een ruimte met een
verbrandingsapparaat, moet u controleren of er voldoende toevoer van verse lucht is
om een correcte verbranding te kunnen garanderen.

- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door jonge kinderen of onbekwamen tenzij onder
toezicht van een verantwoordelijke om veilig gebruik te verzekeren.Jonge kinderen dienen
onder toezicht te staan om oneigenlijk gebruik van het apparaat te voorkomen

Veiligheid tijdens de installatie.
- Controleer of er geen losse elementen in de buurt van de ventilator aanwezig zijn die

de draaiende delen kunnen komen kunnen. Indien de ventilator in een luchtkanaal
wordt geinstalleerd moet worden gecontroleerd of er geen elementen in het kanaal
aanwezig zijn die door de ventilator zouden kunnen worden opgezogen.

- Controleer na het installeren van het apparaat of alle bevestigingen zijn uitgevoerd
en of de plaats van de installatie voldoende bestand is om weerstand te bieden aan
de krachten die worden uitgeoefend bij maximaal vermogen.

- Controleer voordat u onderhoud gaat plegen altijd eerst of dit apparaat is losgekoppeld van
het elektriciteits net alvorens dit te openen of te demonteren, zelfs als dit is uitgeschakeld.




- Controleer of de spannings- en frequentiewaarden van het elektriciteitsnet dezelfde
zijn als deze vermeld op het kenplaatje.

- De elektrische installatie moet voorzien zijn van een dubbelpolige schakelaar met
een contactafstand van ten minste 3mm, verdere aansluiting conform de in het land
van installatie geldende normen

- Volg voor de elektrische aansluiting de aanwijzingen op het elektrisch schema.

- Controleer bij de modellen waarbij een aarding noodzakelijk is of deze correct is
uitgevoerd, en of de thermische beschermingen en zekeringen tegen te hoge
intensiteit op de juiste wijze zijn verbonden en voldoen aan de overeenkomstige waarden.

- Wanneer de ventilator op een luchtkanaal wordt aangesloten, mag dit kanaal enkel
gebruikt worden als ventilatiekanaal.

Inbedrijfstelling

Controleer de volgende punten alvorens de installatie in bedrijf te stellen:

- Is het apparaat op correcte wijze bevestigd en is de elektrische installatie correct
uitgevoerd?

- Zijn de elektrische veiligheidssystemen correct verbonden?

- Zijn er in de zone rond de ventilator of in de luchtkanalen (indien aanwezig) geen
resten van montagematerialen of vreemde voorwerpen achtergebleven die kunnen
worden aangezogen?

- Is het aardingssysteem correct verbonden?

- Zijn de elektrische beschermingsmiddelen correct aangesloten, goed afgesteld en is
hun werking correct?

- Zijn de ingangen van de kabels en elektrische verbindingen voldoende dicht

Bij het in werking stellen:

- Draait de waaier in de juiste richting?

- Zijn er geen abnormale trillingen?

- Indien een van de beveiligingssystemen van de elektrische installatie uitslaat,
ontkoppel het apparaat dat van het elektrisch net en controleer de installatie
alvorens deze opnieuw in bedrijf te stellen.

Onderhoud.

- Controleer altijd eerst of dit apparaat is losgekoppeld van het elektriciteitsnet
alvorens het te demonteren, zorg er ook voor dat niemand het kan in werking stellen
tijdens de onderhoudsbeurt.

- Regelmatige inspectie van het apparaat is noodzakelijk. De frequentie hiervan hangt
af van de omstandigheden. Er moet worden vermeden dat vuil zich kan ophopen in
de behuizing, waaiers, motoren en roosters, wat risico's kan veroorzaken en de
levensduur aanmerkelijk kan verminderen.

- Let er bij het schoonmaken goed op dat de waaier of de turbine niet uit het balans
wordt gebracht.

- Bij alle onderhouds- en reparatiewerk-zaamheden moeten de in elk land van kracht
zijnde regelgeving voor veiligheid worden nageleefd.

Recycling.

- De regelgeving van de EG en onze verplichtingen t.o.v. de komende generaties verplichten
ons materialen te recycleren. Wij verzoeken u dringend de verpakkingsresten in de
overeenkomstige recyclingcontainer te deponeren; de afgedankte apparaten moeten via de
geéigende afvalverwerkingkanalen verwerkt te worden.

Richt u voor al uw vragen omtrent S&P-producten tot uw erkende installateur van S&P
indien u zich in Spanje bevindt, of tot uw dealer in de rest van de wereld. U kunt deze
terugvinden via het internet op www.solerpalau.com ( of de landelijke websites)



Manual de instrugoes
PORTUGUES

Agradecemos a confianga depositada na S&P ao comprar este produto, o qual foi
fabricado segundo as regras técnicas de segurancga conformes as normas da CE.
Antes de instalar e pér em funcionamento este produto, leia com atencéo o presente
manual de instrugdes pois contém indicagdes importantes para a sua seguranga e para
a dos utilizadores durante a instalagéo, uso e manutencéo deste produto. Apds ter
finalizado a instalagéo, entregue-o ao utilizador final.

Verifique o perfeito estado do aparelho no momento da desembalagem pois qualquer
defeito de origem que este apresentar, estara coberto pela garantia S&P Igualmente
verifique que o aparelho é o que vocé encomendou e que os dados que aparecem na
placa de instrugdes coincidem com as suas necessidades.

Transporte e manuseio.

- A embalagem deste aparelho foi desenvolvida para suportar as condi¢cdes normais
de transporte. Nao devera transportar o aparelho fora da sua embalagem original
pois poderia deforma-lo ou deteriora-lo.

- A armazenagem do produto devera ser realizada na sua embalagem original e num
local seco e protegido da sujidade até a sua instalagéo final. Nao aceite um
aparelho que n&o seja apresentado na sua embalagem original ou que apresente
sinais de ter sido manipulado.

- Evite golpes, quedas e a colocagéo de pesos excessivos sobre a embalagem.

Importante para a sua seguranca e para a dos utilizadores.

- Alinstalagao devera ser realizada por um profissional qualificado.

- Certifique-se que a instalagdo cumpre com os regulamentos mecanicos e eléctricos
de cada pais.

- Depois de o ter colocado em funcionamento, o aparelho devera cumprir as
seguintes Directivas:

Directiva de Baixa Tenséo 73/23 CEE.
Directiva de Compatibilidade Electromagnética 89/336 CEE.

- Os ventiladores ou os aparelhos de que estdo compostos foram desenvolvidos para
mover ar dentro dos limites indicados na placa de caracteristicas.

- Nao utilice este aparelho em atmosferas explosivas ou corrosivas.

- Se tem de instalar um ventilador para extrair ar num local onde foi instalada uma
caldeira ou outro tipo de aparelho de combustéo, certifique-se que no local existem
suficientes entradas de ar para garantir uma correcta combustéo.

- Este aparelho nao se destina a ser utilizado por criangas ou pessoas portadoras de
incapacidade, salvo se devidamente supervisionadas por uma pessoa capaz de
assegurar que o mesmo € utilizado de um modo seguro. As criangas devem ser
particularmente seguidas para que seja assegurado que ndo brincam com o
aparelho evitando assim riscos inerentes.

- Certifique-se que ndo existem elementos livres perto do ventilador que possam ser
aspirados. Se vai ser instalado numa conduta, verifique que ndo existe qualquer
elemento que possa ser aspirado pelo ventilador.

- Quando instalar um aparelho, certifique-se que se realizaram todas as fixagbes e
que a estrutura na qual esta instalado é suficientemente resistente para suportar o
aparelho em funcionamento na sua maxima poténcia.



- Antes de manipular este aparelho, certifique-se que esta desligado da rede, mesmo
se ja estiver parado.

- Verifique que os valores de tensao e frequéncia da rede de alimentagao séo iguais
aos indicados na placa de caracteristicas .

- Na instalagao eléctrica do aparelho devera ser incorporado um interruptor omnipolar
com uma abertura entre contactos de pelo menos 3 mm, adequado a carga e que
respeite os normativos vigentes

- Para aligagéo eléctrica siga as indicagdes do esquema de ligagao.

- \Verificar que a ligagéo a terra, no caso de existir, foi realizada correctamente e que
as protecgdes térmicas ou de sobreintensidade foram ligadas e ajustadas nos
limites correspondentes.

- No caso de ligacado de um ventilador a uma conduta, esta devera ser exclusiva para
o sistema de ventilagdo.

Colocacéo em servico.

Antes de colocar em servico a instalagéo, realize as verificagdes seguintes:

- Afixagdo do aparelho e a instalagéo eléctrica foram realizadas correctamente.

- Os dispositivos de seguranca estao devidamente ligados.

- Nao existem restos de materiais de montagem nem corpos estranhos que possam
ser aspirados, quer na area do ventilador quer nas conductas, no caso de existirem.

- O sistema de protecgao de ligacéo a terra ligado.

- Dispositivos de proteccéo eléctrica ligados, devidamente ajustados e em estado
operativo.

- Estanqueidade das entradas de cabos e ligacoes eléctricas.

Ao coloca-lo em funcionamento:

- Que o sentido de rotagéo da hélice é correcto.

- Nao se apreciam vibracdes andmalas.

- Se disparou algum dos dispositivos eléctricos de proteccdo da instalagéo, desligue
o aparelho da rede e verifique a instalagdo antes de o colocar em funcionamento
novamente.

Manutencéo.

- Antes de manipular o ventilador, certifique-se que esta desligado da rede, embora
esteja parado, e que ninguém pode pd-lo em funcionamento durante a intervencao.

- E necessaria uma inspecgao regular do aparelho. A frequéncia da mesma, devera
ser em funcéo das condic¢des de trabalho para evitar a acumulacéo de sujidade nas
hélices, turbinas, motores e grelhas pois poderia provocar riscos e encurtaria
sensivelmente a vida do mesmo.

- Nas operagdes de limpeza tenha a precaugdo de nao desequilibrar a hélice ou a turbina.

- Em todos os trabalhos de manutengéo e reparacgéo, deveréo ser observadas as
normas de seguranga vigentes em cada pais.

Reciclagem.

- Anormativa da CEE e o compromisso que devemos adquirir com as futuras
geragdes, obrigam-nos a realizar a reciclagem de materiais. Nao se esqueca de
depositar todos os elementos restantes da embalagem nos correspondentes
contentores de reciclagam nem de depositar os aparelhos que foram substituidos no
Gestor de Residuos mais proximo.

Para esclarecer qualquer duvida em relagéo aos produtos da S&P, dirija-se & Rede de
Servigos Apods Venda, se estiver em territério espanhol ou ao seu distribuidor habitual
no resto do mundo. Para a sua localizagdo pode consultar o site www.solerpalau.com



Manuale di istruzioni

Italiano

La ringraziamo per la fiducia che ha riposto in S&P mediante I'acquisto di questo
prodotto, che ¢ stato fabbricato seguendo regole tecniche di sicurezza, secondo le
norme della CE.

Prima di installare o mettere in funzione questo prodotto, legga attentamente il presente
libro di istruzioni poiché contiene indicazioni importanti per la sua sicurezza e quella
degli utenti durante l'installazione, uso e mantenimento di questo prodotto. Una volta
finita I'installazione lo consegni all’utente finale.

Verifichi il perfetto stato dell’apparecchio al momento del disimballaggio poiché
qualsiasi difetto di origine che presenti, & coperto dalla garanzia S&P Verifichi anche
che I'apparecchio € quello da Lei richiesto e che i dati che figurano sulla targhetta
d'istruzione coincidono con le sue necessita.

- Limballaggio di questo aparecchio € stato disegnato per sopportare le condizioni
normali di trasporto, non si deve trasportare I'apparecchio fuori dal suo imballaggio
originale poiché potrebbe deformarsi o deteriorarsi.

- Limmagazzinamento di questo prodotto deve realizzarsi nel suo imballaggio
originale e in un luogo asciutto e protetto dalla sporcizia fino alla sua installazione
finale. Non accetti un apparecchio che non & contenuto nel suo imballaggio originale
o che mostra segni di essere stato manipolato.

- Eviti colpi, cadute e di collocare pesi eccessivi sull'imballaggio.

Importante per la sua sicurezza e per quella degli utenti.

- Linstallazione deve essere realizzata da personale qualificato.

- \Verifichi che I'installazione rispetta i regolamenti meccanici ed elettrici di ogni paese.

- Una volta messo in funzione I'apparecchio deve rispettare le seguenti Direttrici:

Direttrice di Bassa Tensione 73/23 CEE.
Direttrice di Compatibilita Elettromagnetica 89/336 CEE.

- | ventilatori o gli apparecchi che li incorporano, sono stati disegnati per muovere aria
dentro i limiti indicati nella targhetta delle caratteristiche.

- Non utilizzare questo apparecchio in atmosfere esplosive o corrosive.

- Se deve installare un ventilatore che estrae aria in un locale dove sia stata installata
una caldaia o un altro tipo di apparecchio a combustione, si assicuri che nel locale
esistono sufficienti entrate di aria che garantiscono una corretta combustione.

- L'uso di questo prodotto non & adatto per i bambini e per le persone inferme , salvo
che siano sotto sorveglianza di una persona responsabile . Assicurarsi che i bambini
non giochino con il prodotto.

- Verifichi che non ci sono elementi liberi nelle vicinanze del ventilatore che possano
essere aspirati da questo. Se viene installato in un condotto, verifichi che sia pulito
da qualsiasi elemento che possa essere aspirato dal ventilatore.

- Quando installa un apparecchio, verifichi che si siano realizzati tutti i fissaggi e che
la struttura in cui e installato & sufficientemente resistente per sopportare
I'apparecchio in funzionamento alla sua massima potenza.

- Prima di manipolare questo apparecchio si assicuri che non e collegato alla rete,
anche nel caso che fosse fermo.



- Verifichi che i valori di tensione e frequenza della rete di alimentazione sono uguali a
quelli indicati nella targhetta delle caratteristiche.

- L'installazione elettrica dovra icludere un interruttore omnipolare con una apertura
trai contatti di 3 mm. di adeguata potenza e che risponda agli standard delle
normative vigenti nel paese.

- Peril collegamento elettrico segua le indicazioni dello schema di collegamento.

- Verifichi che il collegamento a terra, se ci fosse, & stato effettuato correttamente e le
protezioni termiche o di sovraccarico sono state collegate e regolate ai limiti
corrispondenti.

- In caso di collegamento di un ventilatore a un condotto, questo deve essere
esclusivo per il sistema di ventilazione.

Prima di mettere in funzione I'installazione, realizzare le seguenti verifiche:

- Il fissaggio dell'apparecchio e I'installazione elettrica sono state realizzate
correttamente.

- | dispositivi di sicurezza elettrica sono collegati correttamente.

- Non ci sono resti di materiale di montaggio ne corpi estranei che possano essere
aspirati né nell’area del ventilatore né nei condotti, nel caso che ci fossero.

- Sistema di protezione di messa a terra collegato.

- Dispositivi di protezione elettrica collegati, correttamente regolati e in stato
operativo.

- Tenuta stagna delle entrate dei cavi e collegamenti elettrici.

Al momento di metterlo in funzione:

- Che il senso di giro dell’elica sia quello corretto.

- Non si percepiscono vibrazioni anomale.

- Nel caso che salti qualche dispositivo di protezione elettrico, disinserire
I'apparecchio e verificare I'installazione prima di metterlo di nuovo in funzione.

Mantenimento.

- Prima di manipolare il ventilatore, verificare che & disinserito, anche se & fermo e
che nessuno possa metterlo in funzione durante l'intervento.

- E necessaria un'ispezione regolare dell'apparecchio. La sua frequenza, deve essere
in funzione delle condizioni di lavoro per evitare I'accumulo di sporcizia nelle eliche,
turbine, motori, griglie che potrebbe comportare rischi e ne accorcerebbe
sensibilmente la vita.

- Durante le operazioni di pulizia tenere molta precauzione di non squilibrare I'elica o
la turbina.

- Intutti i lavori di mantenimento e riparazione, devono essere osservate le norme di
sicurezza vigenti in ogni paese.

Ricilaggio.

- Lanormativa della CEE e I'impegno che dobbiamo assumere con le generazioni
future, ci obliga al riciclaggio dei materiali, la preghiamo di non dimenticare di
depositare tutti gli elementi restanti dell'imballaggio negli appositi contenitori di
riciclaggio, nonché di portare gli apparecchi sostituiti al Gestore di Residui piu vicino

Per chiarire qualsiasi dubbio rispetto ai prodotti S&P rivolgersi alla Rete di Servizio al
Cliente se e nel territorio spagnolo o al suo distributore abituale nel resto del mondo.
Per localizzarlo pud consultare la pagina WEB www.solerpalau.com



Navod k obsluze

CESKY

Dékujeme Vam za duveéru, kterou jste vlozili do S&P tim, Ze jste si koupili tento vyrobek,
zhotoveny v souladu s technickymi nafizenimi o bezpe¢nosti dle norem EC.

Drive, nez pristoupite k instalaci vyrobku a jeho uvedeni do chodu, si laskavé peclivé
prectéte tento navod, v némz naleznete dulleZité pokyny, tykajici se Vasi bezpe tnosti a
bezpecnosti uZivatelt pfi provadéni instalace, pouziti a udrzbé zakoupeného vyrobku.
Po dokonéeni instalace pfedejte navod kone€nému uzivateli.

Po vyjmuti vyrobku z obalu zkontrolujte jeho stav. VSechny vady, zp tsobené vyrobcem
Ci pfepravcem, podléhaji zaruce S&P. Soucasné si ov éite, zda vyrobek, ktery jste
obdrzeli, je ten, ktery jste si objednali, a zda udaje, uvedené v tabulce s pokyny,
odpovidaji vasim pozadavkam.

Preprava a zachazeni s vyrobkem

- Obal, v némz se vyrobek dodava, je ur¢en pro bézné prepravni podminky. Bez
puvodniho obalu se spotiebi¢ nesmi prepravovat, nebot’ by mohlo dojit k poruseni ¢i
poskozeni vyrobku.

- Do doby, nez se provede kone¢na instalace zafizeni, se musi vyrobek uchovavat ve
svém plvodnim obalu a skladovat na suchém misté, chranéném pred necistotami.
V piipadé, Ze vyrobek neni zabalen do puvodniho obalu nebo Ze nese znamky
urcité nepfipustné manipulace, ho v Zadném pfipadé nepfebirejte.

- Dbejte, aby nedoslo k iderim ani padim spotfebice a aby se na zabaleny vyrobek
nepokladaly tézké predméty.

Dulezita upozornéni pro Vasi bezpecnost i bezpeénost uzivateld
- Instalaci zafizeni smi provadét pouze kvalifikovani pracovnici.
- Ujistéte se, zda instalace splfiuje nalezité strojni a elektrické predpisy zemé dovozu.
- Pfi uvedeni do chodu musi spotfebi¢ splfiovat nasledujici smérnice:
Smérnice nizkého napéti 73/23 EWG
Smérnice elektromagnetické kompatibility 89/336 EWG
- Ventilatory nebo spotfebice, které jsou jimi vybaveny, jsou provedeny takovym
zpusobem, aby zajistovaly proudéni vzduchu v mezich hodnot uvedenych v tabulce
s technickymi udaji.
- Spotfebi¢ se nesmi pouzivat ve vybusném ani ziravém prostredi.
- Jste-li nuceni umistit ventilator s odvodem vzduchu do prostoru, kde je nainstalovan
ohfiva¢ nebo jiny zdroj tepla na spalovani paliva, presvédcte se, zda je v daném
prostoru dostatecny pocet privodl vzduchu pro zajisténi spravného spalovani.

Bezpecénost pii instalaci

- Presvédcte se, zda nejsou v blizkosti ventilatoru volné polozené predméty, které by
mohl vsat. Pokud je ventilator nainstalovan na odvodové trubce, zkontrolujte, zda na
ni nejsou zadné prvky, které by mohl vstiebat.

- Po dokonceni instalace spotfebice se ujistéte, zda byla provedena véechna
upevnéni a zda konstrukce, na niz je spotfebi¢ namontovan, je dostate¢né pevna,
aby ho béhem provozu udrzela i pfi maximalnim vykonu.

- Drive, nez zacnete se spotfebic¢em manipulovat, si ovéite, zda je odpojen ze sité
elektrického proudu i presto, Ze je vypnuty.

- Zkontrolujte, zda hodnoty napéti a kmitoctu napajeci sité odpovidaji veli¢inam,
uvedenym v tabulce s technickymi vlastnostmi.

- Elektricka instalace musi obsahovat dvoupdlovy spina¢ se vzdalenosti kontaktt
minimalné 3 mm.



- Pri elektrickém zapojeni postupujte dle pfisluSného zapojovaciho schématu.

- Ma-li instalace uzemnéni, zkontrolujte, zda bylo provedeno spravné. Dale se
presvédcte, zda jsou zapnuty tepelné ochrany, pfipadné, ochrany proti prepéti, a
zda jsou nastaveny na pfislusné mezni hodnoty.

-V pfipadé, Ze je ventilator napojen na pruduch, se musi jednat vyhradné o praduch
pro vétraci systém.

Uvedeni do provozu

Pred uvedenim spotfebi¢e do provozu je nutné zkontrolovat:

- Spravné upevnéni spotrebice a spravné provedeni elektrické instalace

- Radné zapojeni elektrickych bezpe&nostnich zafizeni

- Pripadny vyskyt zbytkt montazniho materialu ¢i nezadoucich predmétu v blizkosti
ventilatoru a priduchu, které by mohl ventilator nedopatfenim vsat

- Zapojeni ochranného zatizeni pro uzemnéni

- Zapojeni, spravné sefizeni a provozni stav elektrickych ochrannych zafizeni

- Nepropustnost kabelovych vstupt a elektrickych pFipojek.

P¥i uvedeni do chodu:

- Zkontrolujte spravnost sméru otaceni lopatky

- Ovérte, zda nedochazi k anomaliim pfi vibracich

-V pfipadé, Ze vyskoci nékteré elektrické bezpecnostni zafizeni, odpojte spotrebi¢ ze
sité a pfed tim, nez ho znovu zapojite, zafizeni zkontrolujte.

Udrzba

- Dfive, nez zacnete s ventilatorem manipulovat, se ujistéte, zda je odpojen ze sité
elektrického proudu i presto, Ze je vypnuty, aby ho zadny ze zaméstnanct nemohl
pfi Udrzbé uvést do chodu.

- Provadgijte pravidelné revize spotrebice. Casovy interval mezi jednotlivymi revizemi
zavisi na provoznich podminkach. Snahou pravidelnych kontrol je zabranit
hromadéni necistot v misté lopatek, turbin, motori a mfizek, aby nevznikala rizika
moznych zavad a zkraceni Zivotnosti spotfebice.

- P¥i gisténi je nutné dbat, aby u lopatky nebo turbiny nedos$lo k k poruseni rovnovahy.

- PFi provadéni udrzby a oprav je nezbytné dodrzovat vSechny bezpe€nostni predpisy
platné v zemi dovozu.

Recyklace

- Normy EEC a zavazek, ktery musime pfijmout v zajmu nasich budoucich generaci,
nam udileji povinnost recyklace pouzitého materialu, a proto Vas zadame, abyste
neopomijeli ukladat véechny obaly do odpadnich kontejner( uréenych na recyklaci a
ukladat vyrazené spotiebice v nejblizsi sbérné druhotného odpadu.

V pfipadé jakychkoliv nejasnosti, tykajicich se vyrobku S&P, se na Gizemi Spané&ska
obracejte na servisni sit prodejen a opraven a v zahranic¢i na svého bézného
distributora.

Servisni a distribu¢ni sit naleznete na webové strance www.solerpalau.com



Bruksanvisning
SVENSKA

Vi ar tacksamma for det fortroende ni har visat S&P genom att kdpa denna produkt,
som har tillverkats i enlighet med géllande CE-normer.

Innan denna produkt installeras och satts igang, |&s uppméarksamt denna
bruksanvisning, da den innehaller viktiga anvisningar vad géller sakerhet for produkten
i sig men ocksa for dess anvandare vid installation, anvéandning och underhall.

Nér installationen &r genomford, 1dmna &ver instruktionerna till anvandaren.

Kontrollera att produkten ar i perfekt skick vid uppackningen eftersom alla ursprungliga
fel eller skador tacks av S&P-garantin. Kontrollera aven att apparaten &r den ni har
bestallt och att den information som finns pa den tekniska specifikationen sammanfaller
med era behov.

Transport och behandling.

Apparatens férpackning ar gjord for att tala normala transportvillkor. For att
apparaten inte ska l6pa risk att fordarvas eller skadas bor den inte transporteras
utan sin forpackning.

Produkten bor férvaras i sin orginalférpackning och pa ett torrt och rent stalle tills
dess att den installeras. Acceptera inte en apparat som ej ar forpackad i
orginalférpackning eller visar tecken pa att ha blivit anvand.

Unvik slag, fall och att placera tunga féremal ovanpa férpackningen.

Viktiga sakerhetsforeskrifter.

Installationen maste utféras av kvalificerad personal.
Forsakra dig om att installationen stammer 6verens med de foreskrifter for mekanik
och elektronik, som galler i landet.
Nar apparaten val ar igangsatt, maste den uppfylla féljande direktiv:

Direktiv for lagspéanning 73/23 CEE.

Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet 89/336 CEE.
Flaktarna eller de apparater som inférlivar sadana, har tillverkats for att ventilera luft
inom de grénser som star pa markskylten.
Anvand ej denna apparat i explosiva eller fratande miljer.
Om du maste installera en utsugningsflakt i en lokal dar det redan finns panna eller
annan typ av forbranningsapparat, forsakra dig om att det finns tillrackligt manga
luftingangar for att garantera en korrekt forbranning.
Denna apparat ar inte avsedd att anvéndas av barn eller alderdomssvaga personer
savida de inte har lamplig tillsyn av en ansvarig person som sakerstaller att de
anvander apparaten pa ett sékert satt.
Unga barn bor hallas under uppsikt sa att de inte leker med apparaten.

Sékerhet under installationen.

Forsakra dig om att det inte finns |6sa féremal nara flakten som kan sugas in i den.
Om den ska installeras i en kanal, kontrollera att kanalen ar ren och ej innhaller
féremal som kan sugas in i flakten.

Nér apparaten installeras, kontrollera alla fastanordningar och att den konstruktion
dar den ar installerad ar tillrackligt resistent for att std emot apparaten i drift pa
maxniva.

Innan apparaten hanteras, kontrollera att den ar urkopplad, &ven om den ar
avstangd.



- Kontrollera att vardena pa spanning och frekvens som &r att tillga ar de samma som
de som anges pa markskylten.

- Den elektriska installationen maste inkludera en 2-polig brytare med minst 3mm
kontaktgap samt vara korrekt dimensionerad enligt gallande lokala bestammelser i
det landet dér den installeras

- For den elektriska kopplingen, folj anvisningarna i kopplingsschemat.

- Kontrollera att jordkopplingen, om det finns, har gjorts pa ratt satt och att termiska
skydd eller de for 6verstrom &r kopplade och instéllda med de réatta gransvardena.

- Om flakten kopplas till en kanal, maste denna var till enbart for ventilation.

Driftsattning.

Kontrollera féljande innan igangsattning:

- Apparatens fastanordningar och att den elektriska installationen utforts korrekt.

- Att sékerhetsutrustning for elektroniken ar kopplade pa ratt satt.

- Att detinte finns kvar monteringsmaterial eller frammande féremal i omradet runt
omkring eller i kanalen, om en sadan finns, som kan sugas in i flakten.

- Att skyddsanordning for jordning &r inkopplad.

- Att elektriska skyddsdon &r inkopplade, instéllda och att de fungerar.

- Tatningar for kabelingangar och elektriska anslutningar.

Kontrollera vid igangséattning.
- Att propellern snurrar at ratt hall.

- Attinga vibrationsstérningar finns.
- Om nagot av de elektriska skyddsdonen bryts, koppla ur apparaten fran natet och
kontrollera installationen innan den satts igang pa nytt.

Underhall.

- Innan flakten handskas med, var saker pa att den ar frankopplad fran natet, &ven om
den &r avstangd och att ingen kan satta igang den under tiden.

- Det ar nédvandigt med en regelbunden inspektion. Frekvensen for denna inspektion
bor bestdmmas beroende pa anvandande och miljé for att undvika att det samlas
smuts i propellrarna, turbinerna, motorerna och gallrerna, som kan medféra risker
och skulle markbart forkorta apparatens livstid.

- Vid rengdring krévs mycket forsiktighet for att inte rubba propellen eller turbinen.

- Vid alla underhalls- och repareringsarbeten, maste gallande sakerhetsforeskrifter for
landet beaktas.

Atervinning.

- CEE- normer och de forpliktelser vi har gentemot kommande generationer, gér att vi
maste ateranvinna material. Vi ber er att inte gldmma att Iamna det som blir éver av
forpackningsmaterial och att lamna in de apparater som byts ut pa narmsta
atervinningsstation.

For att fa klarhet i tveksamheter vad géller S&P-produkter, vand er till Kundtjanst (Red
de Servicios Post Venta) om ni befinner er i Spanien, eller er vanliga distributor i resten
av varlden. For att hitta ratt, se var hemsida www.solerpalau.com



Instruktions handbog

DANSK

S&P takker for den ved kgb af dette produkt udviste tillid. Produktet er fremstillet i
henhold til de geeldende tekniske sikkerhedsregler og EF normer.

For installation og start af dette produkt, ber De gennemlaese denne instruktions bog,
som indeholder vigtige sikkerheds instruktioner som skal observeres savel af
installateren som af brugeren under installation, brug og vedligeholdelse. Nar
installationen er afsluttet skal denne vejledning overraekkes brugeren.

Kontroller ved udpakningen at apparatet er i pefekt stand, enhver fejl eller skade
opstaet i produktionen er daekket af SyP's garanti. Kontroller ligeledes at apparatet er
det bestilte og at de data der ses pa instruktions pladen svarer til Deres behov.

Transport og manipulering.
- Apparatets emballage er udformet til at modsta normale transport betingelser. Det

ber ikke transporteres uden emballage, da det ville kunne deformeres eller skades.
- Hvis apparatet skal opbevares skal det veere i den originale emballage og pa et tort
og rent sted, indtil den endelige installation. Accepter aldrig et apparat der ikke er i
den originale emballage eller som udviser tegn pa manipulation.
- Undga slag, fald eller tung last ovenpa emballagen.

Vigtigt for apparatets og brugerens sikkerhed.

- Installationen skal udfgres af en autoriseret installator.

- Kontroller at installationen opfylder alle mekaniske og elektriske krav geeldende i
pageeldende land.

- Efter start ber apparatet opfylde felgende direktiver:

Lav Spaendings Direktiv 73/23 EF.
Direktiv for Elektromagnetisk Forenelighed 89/336 EF.

- Ventilatorerne og de apparater der indholder disse, er udformet med henblik pa at
bevaege Iuften indenfor de graenser der er angivet pa karakteristik pladen.

- Brug ikke dette apparat i eksplosive eller aetsende omgivelser.

- Safremt en ventilator skal placeres i et lokale hvor der er installeret en keddel eller
anden form for forbreendings apparat, skal det sikres at lokalet er forsynet med et
tilstraekkeligt antal luftindgange for at sikre en korrekt forbreending.

- Brug af apparatet er ikke pateenkt barn eller svagelige, med mindre de i tilstraekkelig
grad er under opsyn af ansvarlige personer, der kan sikre, at de kan benytte
apparatet korrekt. Al leg med apparatet er forbudt

Installationssikkerhed.

- Serg for at der ikke er lgse genstande i naerheden af ventilatoren der vil kunne
opsuges af denne. Safremt der installeres en kanal skal denne ligeledes veere fri for
enhver form for genstand, der vil kunne opsuges af ventilatoren.

- Ved installation af apparatet skal det sikres, at alle fastggrelsesdele og strukturer er
tilstraekkelige til apparatet nar det fungerer pa hgjeste potens.

- Fer manipulering af ventilatoren, skal det sikres, at denne ikke er tilslutttet el-nettet,
idet det ikke er tilstreekkeligt, at den er stoppet.

- Kontroller at el-nettets spaending og frekvens svarer til veerdierne angivet pa
karakteristikpladen pa apparatet.

- Den elektriske installation skal udferes ifalge forbindelsesskemaet.



- Den elektriske installation skal inkludere en korrekt afbryder, dobbelt pol afbryder
med en afstand pa mindst 3 mm, ogi fuld overensstemmelse med de lovmaessige
krav.

- Kontroller at en eventuel jordforbindelse er korrekt udfart og at termorelaeerne for
overspaending er forbundet og justeret til de tilsvarende veerdier.

- Huvis ventilatoren forbindes til en kanal, skal denne veere udelukkende til brug for
ventilations systemet.

Opstart.

For opstart af installationen skal felgende kontrolleres:

- At fastgerelsen af apparatet og den elektriske installation er korrekt udfert.

- At de elektriske sikkerhedskomponenter er korrekt forbundet.

- Atder ikke er montagerester eller fremmedlegemer der vil kunne absorberes,
hverken i ventilatorens omgivelser eller i kanalerne, safremt der findes sadanne.

- At beskyttelsessystem og jordforbindelse er forbundet.

- At elektriske beskyttelses elementer er korrekt forbundet, korrekt justeret og
operative.

- Atledningsindgange og elektriske forbindelser er teette.

Ved start:

- At propellernes omdrejningsretning er korrekt.

- Atder ikke observeres unormale vibrationer.

- Safremt et af de elektriske beskyttelses elementer falder ud, skal el forbindelsen til
apparatet afbrydes og installationen kontrolleres fer ny start.

Vedligeholdelse

- Fer enhver manipulation af ventilatoren, skal denne vaere afbrudt fra el-forsyningen,
selv nar denne er stoppet, og ingen ber kunne starte den sa laenge den undersgges.

- Apparatet skal inspiceres regelmaessigt. Hyppigheden afhaenger af
arbejdsomgivelserne, for at undga ophobing af snavs pa propeller, turbiner, motorer
og gitre der kunne medfgre en risiko og afkorte ventilatorens levetid.

- Under renggringen skal man sgrge for ikke at bringe propellerne eller turbinen ud af
ligeveegt.

- Under al form for vedligeholdelse og reparation skal de geeldende sikkerhedsnormer
i landet observeres.

Genbrug.
EF forordningerne og vort ansvar overfor de kommende generationer forpligter os til
genbrug af materialer, og vi beder Dem derfor ikke glemme at deponere udskiftede
apparater pa naermeste genbrugs central.

For enhver tvivl angaende S&P produkterne beder vi Dem rette henvendelse til Den
Oficielle After Sales Service hvis det er i Spanien, eller den saedvanlige forhandler i
andre lande. De kan finde disse pa WEB siden www.solerpalau.com



Instrukcja obstugi
POLSKI

Dziekujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Panstwo firmeg S&P dokonujgc zakupu tego produktu,
wytworzonego zgodnie z zasadami technicznymi spetniajgcymi wymagania norm UE.

Przed zainstalowaniem i uruchomieniem nalezy doktadnie przeczyta¢ niniejszg instrukcje
obstugi, poniewaz zawiera ona wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa podczas instalaciji, pracy
i obstugi tego produktu. Po zakonczeniu instalacji nalezy przekaza¢ niniejszg instrukcje
uzytkownikowi koncowemu.

Podczas rozpakowywania nalezy sprawdzi¢, czy stan urzadzenia nie budzi zadnych
zastrzezen, poniewaz uszkodzenie wynikajgce z winy producenta/dostawcy objete sg
gwarancjg. Prosimy sprawdzi¢ czy dostarczone urzgdzenie i dane na tabliczce znamionowej
sg zgodne z zamowieniem.

Transport i obstuga.

- Opakowanie zostato zaprojektowane pod katem normalnych warunkéw panujgcych
podczas transportu. Nie nalezy transportowac produktu bez oryginalnego opakowania,
poniewaz moze to spowodowac jego deformacje lub uszkodzenie.

- Produkt powinien by¢ przechowywany w oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i
chronionym przed zabrudzeniem az do momentu instalacji. Nie nalezy przyjmowac
urzgdzenia, ktére nie znajduje sie w oryginalnym opakowaniu lub posiada $lady
uzytkowania.

- Nalezy unika¢ uderzen, upadkéw oraz umieszczania ciezkich przedmiotéw na
opakowaniach.

Wazne uwagi dla bezpieczenstwa instalatoréw i uzytkownikéw.

- Instalacja powinna zosta¢ wykonana przed wykwalifikowanego pracownika (uprawnienia
SEP).

- Sprawdz czy instalacja spetnia wymagania mechaniczne i elektryczne obowigzujgce w
kraju.

- Po uruchomieniu urzadzenie, w ktérego sktad wchodzi niniejszy wentylator powinno
spetnia¢ postanowienia nastgpujacych dyrektyw:

Dyrektywa o niskim napieciu 73/23 EWG.
Dyrektywa o zgodnosci elektromagnetycznej 89/336 EWG.

- Wentylatory lub urzadzenia je zawierajgce, zostaty zaprojektowane tak, aby wymuszaé ruch
powietrza, zgodnie z parametrami okreslonymi na tabliczce znamionowe;j.

- Nie korzysta¢ z urzadzenia w pomieszczeniach zawierajgcych atmosfere grozaca
wybuchem lub korozja.

- Jezeli musisz zainstalowa¢ wentylator wyprowadzajacy powietrze z pomieszczenia, w
ktorym zainstalowany jest kociot lub innego rodzaju urzadzenie spalajgce, upewnij sig, czy
w tym pomieszczeniu jest wystarczajgca liczba wlotéw powietrza, aby zagwarantowac¢
prawidiowe spalanie.

- Urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez mate dzieci czy osoby
niepetnosprawne, o ile nie sg one odpowiednio nadzorowane przez opiekunéw, mogacych
zagwarantowac bezpieczne uzytkowanie. Nalezy zagwarantowac, aby dzieci nie bawity si¢
urzgdzeniem.

Bezpieczenstwo podczas instalacii.

- Upewnij sie, czy w poblizu wentylatora nie ma luznych elementéw, ktére moga zosta¢ przez
niego zassane. Jezeli planujesz instalacje w kanale wentylacyjnym, sprawdz czy jest on
czysty i wolny od wszelkich elementéw, ktére moga zosta¢ zassane do wnetrza
wentylatora.

- Podczas instalacji urzadzenia, upewnij sie, czy wykonano wszystkie mocowania i czy
struktura, na ktérej urzadzenie jest mocowane jest wystarczajgco mocna, aby utrzymaé
urzgdzenie pracujgce z maksymalng moca.



- Przed manipulowaniem urzgdzeniem, upewnij sie czy jest ono fizycznie odtgczone od sieci
zasilajgcej nawet, jezeli jest wytgczone.

- Sprawdz czy warto$ci napigcia i czestotliwosci sieci zasilajgcej sg identyczne jak
odpowiednie wartosci podane na tabliczce znamionowej.

- Instalacja elektryczna musi zawiera¢ wytgcznik wszystkich biegunéw, w ktérym odlegtos¢
migdzy stykami jest nie mniejsza niz 3mm, odpowiednio dobrany zgodnie z regulacjami
obowigzujgcymi w kraju instalacji.

- W celu wykonania podtgczenia elektrycznego, przestrzegaj wskazéwek zawartych na
schemacie podigczen.

- Upewnij sie, czy uziemienie zostato wykonane prawidtowo oraz czy odpowiednie
zabezpieczenia elektryczne zostaty podtgczone i dostosowane do odpowiedniego poziomu.

- Jesli wentylator podtgczony jest do kanatu wentylacyjnego, kanat ten musi by¢
przeznaczony wytacznie dla systemu wentylacji.

Przed uruchomieniem instalacji, wykonaj nastepujace czynnosci kontrolne:

- Czy umocowanie urzadzenia oraz instalacja elektryczna zostaty wykonane prawidtowo.

- Czy nie pozostaly w instalacji resztki materiatéw montazowych lub ciat obcych, ktére moga
zostac zassane do wnetrza wentylatora.

- Czy wentylator jest uziemiony.

- Czy sg podigczone zabezpieczenia elektryczne, czy sg one prawidiowo umocowane i czy
funkcjonujg.

- Szczelno$¢ przejsé kablowych i podtgczen elektrycznych.

W chwili uruchomienia:

- Czy kierunek obrotu wirnika jest prawidtowy.

- Czy nie powstajg anormalne wibracje.

- W przypadku zadziatania dowolnego zabezpieczenia elektrycznego, nalezy bezzwtocznie
odtgczy¢ aparat od zasilania i sprawdzi¢ instalacje przed jej ponownym uruchomieniem.

Konserwacja.

- Przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci serwisowych, upewnij sie czy urzadzenie
jest odtgczone od sieci zasilajgcej nawet, jezeli jest wytgczone oraz czy nikt nie moze go
uruchomi¢ podczas prac konserwacyjnych.

- Konieczna jest regularna kontrola urzadzenia. Jej systematyczno$¢ powinna odpowiadaé
warunkom pracy, aby unikng¢ gromadzenia sie brudu na wirniku, turbinach, silnikach i
kratkach, ktére mogtyby zwigkszaé ryzyko awarii i znacznie skréci¢ okres uzytkowania
urzadzenia.

- Podczas czyszczenia zachowaé ostroznosé, aby nie doprowadzi¢ do obluzowania sig
wirnika lub turbiny.

- Podczas wszystkich prac konserwacyjnych i obstugi nalezy przestrzega¢ norm
bezpieczenstwa obowigzujgcych w kraju.

Utylizacja.

- Norma CEE oraz odpowiedzialno$¢ za przyszte pokolenia, obligujg nas do recyklingu
materiatéw. Dlatego tez prosimy o zdawanie wszystkich pozostatych elementéw
opakowania w odpowiednich kontenerach do recyklingu, a takze o dostarczanie
wymienionych urzadzen do najblizszej firmy zajmujgcej sie utylizacjg odpadéw.

Aby wyjasni¢ wszelkie watpliwosci dotyczace produktow S&R prosimy o kontakt z siecig
obstugi posprzedaznej, jezeli znajdujesz sie na terytorium Hiszpanii lub do najblizszego
dystrybutora w dowolnej czesci $wiata. Mozesz go zlokalizowa¢ na stronie
www.solerpalau.com



Instrukcijy gidas

LIETUVIY KALBA

Dékojame jums uz pasitikéjimg parodyta S&P perkant §j produkta, kuris buvo
gaminamas pagal technines saugos taisykles, atitinkancias ES normas.

Prie$ instaliuojant ir pradedant naudoti §j produktg, atidZiai perskaitykite Sig instrukcijy
knyga nes joje yra svarbis nurodymai jasy ir vartotojy saugumui instaliavimo,
naudojimo ir produkto priezidros metu. Kai pabaigsite instaliacija perduokite nurodymus
galutiniam vartotojui.

S&P garantija suteikiama medziagoms,funkciniams defektams, kurie atsirado dél
gamintojo kaltés. Taip pat, patikrinkite, kad aparatas yra tas, kurjjis uzsakéte ir kad
duomenys esantys instrukcijy lenteléje atitinka jasy poreikius.

Transportavimas ir manipuliavimas.

- Sio aparato jpakavimas yra sukurtas atlaikyti normalias transportavimo salygas,
nedera transportuoti aparato nejpakuoto j originaly jpakavima, nes galéty
deformuotis arba sugesti.

- Produktas turi bati saugomas originaliame jpakavime ir sausoje bei nuo purvo
apsaugotoje vietoje iki jo galutinio instaliavimo. Nepriimkite aparato, kuris baty
neoriginaliame jpakavime ar rodyty naudojimo poZymius.

- Vengti smugiy, kritimy ir nedéti per dideliy svoriy ant jpakavimo.

Svarbu jdsy ir vartotojy saugumui.

- Instaliacijg turi atlikti kvalifikuotas profesionalas.

- Jsitikinkite, kad instaliacija atitinka kiekvienos Salies mechanikos ir elektros
reglamentus.

- Vieng syk uzvestas, aparatas turi atitikti sekancius Nurodymus:

Zemos jtampos nurodymas 73/23 CEE.
Elektromagnetinio suderinamumo nurodymas 89/336 CEE.

- Ventiliatoriai ar aparatai, kurie juos turi, yra sukurti judinti orui charakteristiky
lenteléje nurodytose ribose.

- Nenaudoti Sio aparato sprogstamosiose ar korozijg kelianciose atmosferose.

- Jei reikia instaliuoti ventiliatoriy siurbiantj org i§ patalpos, kurioje buvo instaliuotas
katilas ar kitas Sildymo aparatas, jsitikinkite, kad patalpoje yra pakankamai j&jimy
orui, kad uztikrinti teisingg Sildyma.

- Sis jrenginys néra skirtas naudotis vaikams arba silpniems, ligotiems Zmonéms, jei
ju neprizidri atsakingas Zmogus, kuris garantuoty, jog jrenginys naudojamas saugiai.

Saugumas instaliuojant.

- Jsitikinkite, kad néra laisvy elementy Salia ventiliatoriaus, kurie galéty bati susiurbti.
Jei bus instaliuojamas vamzdyje, patikrinkite, kad bty $varus nuo bet kokiy
elementy, kurie galéty bati susiurbti ventiliatoriumi.

- Kada instaliuojate aparatg, jsitikinkite, ar atlikti visi tvirtinimai ir ar struktdra, kurioje
instaliuojamas ventiliatorius yra pakankamai atsparts i$laikyti veikiantj maksimaliu
pajégumu aparatg.

- Prie$ manipuliuojant §j aparata, jsitikinkite ar yra i§jungtas i$ tinklo, nors ir baty
sustabdytas.

- Patikrinkite ar jtampos ir elektros tinklo dazniy rodikliai yra lygds nurodytiems
charakteristiky lenteléje.



- Elektrinis jrenginys turi turéti 2 poliy i§jungéjg su kontaktais, kur tarp tarpeliy
atstumas bty ne mazesnis nei 3, o taip pat atitikti Salies elektros jrenginio
standartus.

- Elektros pajungimui sekite pajungimo schemos nurodymus.

- Patikrinkite, kad Zemés pajungimas, jei toks bdty, buvo jvykdytas teisingai ir
terminés ar per auksto stiprumo apsaugos yra pajungtos ir prisiderino prie atitinkamy
riby.

- Ventiliatoriaus pajungimo prie vieno vamzdyno atveju, $is turi bati skirtas iSskirtinai
tik ventiliacijos sistemai.

UZvedimas.

Prie$ pradedant naudoti instaliacija, atlikti sekancius patikrinimus:

- Elektros saugumo dispozityvai yra tinkamai prijungti.

- Néra jrengimo medziagy liekany nei keisty kiny, kurie galéty bati susiurbti, nei
ventiliatoriaus zonoje nei vamzdynuose, jei jy baty.

- Zemés apsaugos sistema pajungta.

- Elektros apsaugos dispozityvai yra tinkamai suderinti ir operatyviame stovyje.

- Elektros laidy jéjimy ir elektros rysiy sulaikymas.

Pradedant naudoti:

- Kad propelerio sukimosi kryptis yra teisinga.

- Nejauciamos anomalios vibracijos.

- Jei buvo praleistas kuris nors dispozityvas elektros instaliacijos apsaugos, ijungti
aparatg i$ tinklo ir patikrinti instaliacijg prie$ jjungiant jj i$ naujo.

Priezidra.

- Prie$ manipuliuojant aparata, jsitikinkite, kad jis yra iSjungtas i$ tinklo, nors ir bty
sustabdytas, ir, kad niekas negaléty jo jjungti tuo laikotarpiu.

- Reikalingas reguliarus aparato patikrinimas. Jo daznumas turi priklausyti nuo darbo
saglygy, kad iSvengti purvo kaupimosi propeleriuose, turbinose, varikliuose ir
tinkleliuose, kuris galéty sukelti rizikg ir sutrumpinty pastebimai aparato veikimo
laikotarpj.

- Valymo veiksmai turi bti labai atsargUs, kad neiSderinti propelerio ar turbinos.

- Visuose priezidros ir taisymo darbuose, turi biti atsizvelgta | saugos normas
veikiancias kiekvienoje Salyje.

Pakartotinis panaudojimas.

- Ekonominés Europos Sagjungos normatyva ir kompromisas, kurj turime pasiekti su
ateinanc¢iomis kartomis, mus jpareigoja pakartotinai panaudoti medziagas, todél
prasome depozituoti visus atliekamus jpakavimo elementus | atitinkamus atlieky
konteinerius, taip pat iSnesti pakeistus aparatus | artimiausig atlieky perdirbimo
punkta.

Kreipkités | Paslaugy Po Pardavimo Tinklg tam kad iSsiaiSkinti bet kokig abejone dél
S&P produkty, jei tai yra Ispanijos teritorijoje arba j savo jprastg distributoriy likusiame
pasaulyje. Rasti savo distributoriy galite puslapyje WEB www.solerpalau.com



Eyxeipidio Xpnong
EAAHNIKA

20G EUXAPIOTOUWE YO TV EPTTIOTOCUVN TToU deixveTe aTnv S&P ayopdlovtag autd 1o TTpoidv,

TO OTTOI0 KATAOKEUAOTNKE BAOEI TWV TEXVIKWY KAVOVWY ACPAAEIAG TTOU GUPHOPPWVOVTAI PE TIG

Trpodiaypapég CE.

[MpoTou eykataoTAOETE Kal BEoETE OE AeIToupyia autd 1o TTPOidY, dlaBdaTe TTPOCEKTIKG QUTS TO

£vTUTTO®NYIWYV, ToaTdoTrEPIAABAVE! BaoIKEG TUPBAIAEG yia TN BIKA 0O UyEia kal yia TNV

QOQAAEIN TWV XPNOTWV KATA TNV EYKATACTAON, XPHON Kal CUVTAPNON autoU TOU TTPOIdVTOG .

‘Otav ohokAnpwbei n eykatdoTacn, TTApadwoTe TO TTAPOV EVTUTTO 00NYIWV OToV TEAIKS XPAOTN .

BeBaiwBeite yia TRV dpioTn KATtdoTaoN TG CUOKEUNG KATA TNV a@aipecT TNG CUCKeUAaiag.

OT10100ATIOTE EAATTWHA ] ATEAEIN UTTAPXE!, TO OTTOI0 OQEIAETAI OTNV KATAOKEUR KAAUTITETOI ATTO

v eyyunon Tng S&P. TauTtoxpdvwg, BeBaiwbeiTe 6TI N cuokeun TTou TrapaAdBarte eival auTh

TToU {nTAOATE KOl OTI TA OTOIXKEIQ TTOU avaypa@ovTal OTNV TTAAKETA 0BNYIWY KAAUTITOUV TIG

QAVAYKEG TG,

MeTagopd kai XeIpioudg

- H ouokeuaoio auTtig TNG OUOKEUNG EXEl OXESIAOOET g TETOIOV TPOTTO WOTE VA AVTEXEI OTIG
KAVOVIKEG OUVONKEG PETAPOPAG. H ouokeur| dev Ba TTPETTEI VO HETAPEPETAI XWPIG VO
BpiokeTal péoa oTNV apyIKA TNG CUCKEUAOia, DIOTI UTTAPXE! EVOEXOHEVOTIOPANOPPWONG 1
KATOOTPOPAG TNG.

- Hamobrikeuon autou Tou TTPoidvTog Ba TIPETTEN va yiveTal agou ToTroBeTnOEi N oUoKeUr
Héoa OTNV apXIKA TNG CUCKEUOOIa, OE NEPOG OTEYVO Kal KaBapd PEXPI TNV EYKATACTACH TOU
oTnv TeAIKR Tou B€on. Mnv atmodéxeoTe Pia CUOKEUR, EQOTOV auTH Sev BPIoKETAI OTNV
apXIKA TNG CUCKEUAOIa 1) €Gv TTAPOUGTIAZEl EVOEIGEIG OTI EXEI ON XPNOIPOTIOINBEI.

- ATo@eUyeTe TO KTUTTAHATA, TIG TITWOEIG 1} TNV TOTTOBETNOT £TTAVW OTN CUOKEUATTO TNG
OUOKEUNG QVTIKEINEVWY PEYGAou BAEpoug.

2NUAVTIKEG ONUEITEIG VIO TNV a0QAAEIa TOTOTN SIKA 0ag O00KAI TWV XPNOTWV

- Heykardotaon Ba TTRETTEN VO TTPAYUATOTIOIEITAI OTTO EGEIBIKEUPEVO TTPOCWTTIKG.

- BePaibveaTe 611 N eykatdoTACT YiVETAI GUPPWVA PE TOUG PNXAVOAOYIKOUG Kall
NAEKTPOAOYIKOUG KAVOVEG TTOU I0XUOUV O€ KABE Xwpa.

- E@doov 1eBei o€ Acimoupyia, n ouokeur) Ba TTpETTel va TTANpEi TIg akdhouBeg Odnyieg:

Odnyia mepi XapnAng Tédong 73/23 EOK.
Odnyia Tepi HAekTpopayvnTikrig ZupBartétntag 89/336 CEE.

- O1 aveNIOTAPEG 1} OI CUOKEUEG OTIG OTIOIEG UTTAPXOUV QVEUIOTHPEG, EiVal OXEDINOUEVOI £TO1
WOTE va KIVOUV TOV aépa eVTOG TWV OpiwV TTOU UTTOJEIKVUOVTAI OTNV TTAGKETA JE TO
XOPAKTNPIOTIKG TOU UNXAVARATOG.

- Houokeur) autr) dev Ba TIPETTEN va XPNOILOTIOIEITAI OE XWPOUG OTTOU UTTAPXOUV EKPNKTIKA 1
SIaBpwTIKE UAIKG/TTpOIdVTa .

- Auti n ouokeun eival akaT@AANAN yia xprion atmé Taidid Kai avappodia dropa eKTEG av
£TTOTITEUOVTAI OTTO UTTEUBUVO GTOMO TTOU EYYUATAI YIQ TNV AOQOAL XPron TNG CUOKEUNG. Ta
HIKpd TTaidid TTPETTEN va eTTIBAETIOVTAI aTTO PEYAAUTEPOUG, OTE VA £Ea0PANIOTET OTI deV
XPNOIPOTIOIOUV TN GUCKEUN WG TTaIXVidI.

Aoc@dAeia KaTG TNV EVKATAOTAON

- BeBaiwveoTe 611 dev UTIAPXOUV EAEUBEPT QVTIKEINEVA KOVTA GTOV QVENIOTHPA TToU Ba
HTTopoucav evOEXOHEVWG Va avappo®nBolyv. Edv pokeiTal n eykatdoTtacn va yivel péoa
o€ KATToIoV aywyo, BERaIIVECTE OTI OTOV aywyd SeV UTIAPXE! KATTOIO AVTIKEIUEVO TToU Ba
HTTOpOUTE VO avappo®nBei atréd Tov aveuioTrpa.

- Otav TTPaypaTOTTOIEITAI N EYKATACTACT HidG OUOKEUNG, BEBAILIVEDTE OTI EXOUV Yivel OAEG O1
£pyaoieg oTeEpEwang/oTabepotroinang Kai 6Ti N eTIQAveIn/BAon €TTi TG oTToiag yivetal n
£YKATAOTOON €ival ETTAPKWG AVOEKTIKA WOTE VA aTNPICel TN GUOKEUN GTav auTr Asiroupyei
aTn péyioTn 100 TNG.

- Tpotou KAveTE XEIPIOPOUG OE AUTH TN OUOKEUT|, BERalwBeiTe 6T ival aTToouvdedEPEvVn aTmd
TopeUPa akopn Ki av gival oBnoTr.




EAéy&re 611 01 TINEG TAONG KAl GUXVOTNTAG TOU PEUPATOG TPOPODOTIOG CUHPWVOUV HE TIG
QVTIOTOIXEG TIPEG TTOU AvaYPAQOVTal OTNV TTAGKETA JE TO XAPOKTNPIOTIKA TNG GUOKEUNG.
H nAeKTPIKA €yKATEOTACT TNG CUOKEUNG TTPETTEN Va TrEpIABAVET Eva SIAKOTITN 2 TIOAWV PE
aTrdOTACT ETTAPWY TOUAAGXIOTOV 3mm CUH@WVA HE TO NAEKTPIKE TTPOTUTTIA TG XWPAG
£yKATAoTAONG.

Ma TV nAekTpoAoyIkA oUveon akoAouBnoTE TIG 0dnyieg TTou divovTal oTo didypapua
ouvdEDNG.

EAéyETe 011 N yeiwon, EpAo0 v UTIAPXEL, £XEI YiVEI OWOTE Kal OTI O | PNXAVIOHO | BEPUIKAG
TIPOCTACING KOl TIPOOTATIOG ATT TNV UTTEPEVTAOT TOU PEUNATOG EXOUV OUVDEDET Kal
puBuIOTE OTa avTioToIKa Ao@aAr 6pia.

2e TEPITTWOT CUVOEONG EVOG AVENIOTHPA O £vav aywyod, oaywyog autd Ba TTpéTel va
XPNOIUOTTOIEITAI ATTOKAEIOTIKG YIa TO OUCTNHA £EPITHOU.

©¢on ot Asitoupyia
MpoToU BéoeTe O AeiToupyia TNV £yKATAOTOOT, TIPOREITE GTOUG TTAPAKATW EAEYXOUG :

H otepéwon/oTabepoTroinon TNG GUCKEUNG Kal N NAEKTPOAOYIKI EYKATACTAGT £XOUV YiVEl
owoTA.

O1 pnxaviopoi NAEKTPIKAG TTpoaTaciag £xouv ouvdedei owoTa.

Agv UTTEPXOUV UTTOAEIMPATA TWV UAIKWYV i TNG oUVapHOAdYNong, aAAd oUTe kai Eéva
QVTIKEIJEVA OTNV TTEPIOXH KOVTG OTOV AVEUIOTAPA 1) GTOUG OWARVEG, EQV UTTAPYOUV , TTou Ba
uTTopoucav va avappo@nBoulv.

ToouoTnua TTPAoTaCIAG YeiwoNg eival ouvdedepéva

O1 pnxaviopoi NAEKTPIKAG TTPOaTaCiag gival CUVOEDEUEVOI, CWOTA PUBUICTHEVOI Kal OE
katdoTaon Aerroupyiag.

Ta onueia 10680V TwV KAAWSIWV Kal o1 NAEKTPOAOYIKEG TUVOETEIS Eival OTEYQAVOTTOINMEVA.

Kartd 1n 6¢on oe Aemoupyia

H SievBuvon ePIoTPOPRG TNG ENIKAG €ival N owaoTh.

Aev akoUyovTal Kpadaopoi TTou dev BewpoUvTal QUTIOAOYIKOI.

2 € TTEPITITWON TTOU KATTOI0G TG TOUG PNXAVICUOUG NAEKTPIKNG TTPOOTACIAG TNG
eykatdoTaong TeBei ekTOG AEITOUPYIaG, ATTOOUVOEDTE T CUOKEUR OTTO TO peUHA Kal EAEYETE
TNV eykatdoTaon TTpotol BECETE TN OUOKEUN {avd o€ Asimoupyia.

Zuvtipnon

MpoTtoU eTTEPRETE 1 KAVETE XEIPIOPOUG OTOV aVENIOTHPA, BERaiwbeiTe OTI ival
aTTOoUVOEDEPEVOG aTTO TO PEUPA, OKOUN KI av ival oBnoTdg kai OTI kavévag dev Ba
JTTopoUsE va Tov B£0¢€l o€ AeiToupyia Katd TIG Epyadieg auvTripnong.

O TaKTIKOG EAEYXOG TNG GUOKEUNG Eival atmapaitnTog. H ouxvotnTa Twy TAKTIKWY EAEYXWV
e&aptdral até TIg CUVOAKES Epyaaiag Kal o 1 EAEyXO0 | auTo | Ba TIPETTEN VAl TTPAYHATO TTO 10 UvTal
£T01 WWOTE VO ATTOPEVYETAI N CUCCWPEUCT aKaBapaIwV OTIG €AIKEG, aToug oTpoRiloug,
OTOUG KIVNTAPEG KAl OTa TIAEYHATA, YEYOVOG TO OTTOI0 £YKUMOVET KIVOUVOUG KOl HEIWVEL
onUavTikG Tn didpkeia {wAg TNG CUOKEUAG.

Katd Tnv eKTEAEDT TWV EPYACIWY KABAPIOHOU ETISEIKVUETE UEYGAN TTPOCOXT VO PNV
uTTapEel ETATOTTION TNG €AIKAG 1} TOU GTPOfRilou.

Y€ OAEG TIG EpYOTiEG GUVTAPNONG KAl ETTIOKEUNG Ba TIPETTEN va TNPO UVTAI O | KAVO VIOHO i
ao@aleiag TTou 10XUoUV o€ KABE XWpa.

AvakukAwaon

H mpodiaypaegr) Tng CEE kabuwg kai n déopguan ou kaAoUpaoTe va avaAdBoupe ePEIS Kal
Ol ETTOHEVEG VEVIEG, PAG UTTOXPEWVEI Va TTPORaiVOUPE OTNV avakUKAWGCN TwV UAIKWY. Zag
TTOPOKOAOUKE VO PNV AUEAEITE va aTToppITITETE A Ta dyPNOTa UAIKG TNG CUOKEUOTIAG OTa
101K DOXEID TTOU UTTAPXOUV IO TNV AVOKUKAWGON , KaBWG €TTIONG Kal va TTapadideTe TIg
dxpnoTeg ouakeuég oToTTANCIEOTEPOKEVTPOAIaxEipIoNg ATTGBAARTWV.

lMa SIEUKPIVIOEIG OXETIKG PE Ta TTPAOVTA TG S&PateuBiveoTe oToAikTuoYTTnpeoiwy  After
Sales edv gioTe kATOIKOG loTTAVIOG 1) OTOUG KATA TOTTOUG SIAVOEIG Kl AVTITTPOCWITOUG VIO OAEG
TIG UTTOAOITTEG XWPEG. [Na va EVTIOTTIOETE KATTOIOV TOTTIKG BlAVOpEX , ETIIOKEPOEITE TNV I0TOCEAIDA
Hag oTn dievbuvon: www.solerpalau.com



PykoBoacTBo no akcnnyataumm
PYCCKUIA

Bnaropapvm 3a foBepvie, NposiBNeHHOe K NpoayKLum koMnaHuy "S&P", 1 nokynky AaHHOro
nsgenws. Miagenme M3rotoBneHo B COOTBETCTBUM C TEXHUYECKUMI HOPMaM 6e3onacHocTy,
oTBevatoLwmmMu cTanaaptam Esponeiickoro CoobLuecTsa.

Mpexge Yem NPUCTYNWTL K yCTAHOBKE 1 3anycky AaHHOro annapara, BHUMaTernsHO
03HaKOMBLTECh C JaHHbIM PYKOBOZCTBOM MO 3KCMyaTtauun. B Hem copepxartcs ykasaHusi,
BaXKHble Ans obecneyeHns kak Balweit 6esonacHocTy, Tak 1 6esonacHoCTV nonb3oBaTenen B
XOfie ero yCTaHOBKM, 3KCMNyaTaumm 1 TexHu4eckoro obenyxvieaHus. Mo 3aBepLueHnto
YCTaHOBKY NepepanTe pykoBOACTBO KOHEYHOMY MOSb30BATENo.

lMpw n3BneveHnn annapara U3 ynakoBku y6eauTech B TOM, YTO OH HaXOAUTCs B Hafexallem
COCTOSIHWK, TaK Kak ntoboi 3aBoacKoi AedekT nonaaaet noa AeiCTBUE rapaHTUm,
npepocTasnsemoit "S&P". Kpome Toro, ybeauteck B ToM, 4To Bbl 3aka3biBanu MMEHHO 3TOT
annapar, a Takke B TOM, YTO JaHHble, NPeACTaBMNEHHbIE Ha HaKMenke C TeXHUYeckuMn
XapaKTepucT1kamu, COOTBETCTBYIOT Balumm notpebHocTaM.

TpaHcnopTnpoBKa 1 nepemellenme.

- YnakoBka AaHHOTO annapara no3somnsieT TPaHCNOPTUPOBATL €ro B CTaHAAPTHbIX YCIOBUSIX.
3arnpeluaetcs TpaHCNopTMPOoBaTh annapar 6e3 OpUr1HaNbLHO YNakoBKM, Tak Kak 3T0 MOXET
MPUBECTY K €70 AePOPMUPOBAHMIO UM NOBPEXKAEHMIO.

- BnnoTb O OKOHYATENBHOM YCTAHOBKM U3AENME [OMKHO XPAHUTLCS B OPUTMHABHOM
yNakoBKe B CyXOM MeCTe, 3alyLeHHOM OT nbinu. He npuHumaiite annapar 6e3
OPUTMHaNbHON YNaKoBKW NIMGO C NPKU3HAKaMM TOTO, HTO OH YXXE UCTOMNb30Barcs paHee.

- He ponyckaiite yaapoB, naaeHnit 1 pasmeLLeHns HerabapuTHbIX rPY30B Ha yNakoBky.

- Tpw nepemeLLeHUM TSHKENbIX FPY30B UCMOMb3YITE COOTBETCTBYIOLLME MOLAbEMHbIE
yCTpoiicTBa BO U3bexaHune HaHeCeHVs TpaBM NEPCOHay UK YPEe3MEPHOTO AABNEHNS Ha
YNaKoBKy.

- He nogHumalite annapar, npvesA3biBas ero 3a kabenu, 3aX1MHYI0 KOMOAKY, KpbIbYaTKy uim
3aLLUTHYIO PeLLeTKy.

BaxHo ansa Bawei 6esonacHocTv u 6e3onacHoCTu nonb3oBarenei.

YcTaHoBKa A0MKHA NPOU3BOANTLCS KBANUAULMPOBAHHLIMM CrieLmanicTamm.

- Y6eautechb B TOM, YTO NPU yCTaHOBKE COOGMIOAAI0 TCH MEXaHNYeCKne N ANeKTPOTeXHUYeckue
npasuna n HopMebl, AeicTByoLMe B Balueit cTpaHe.

- Tlocne nycka annapar AOMKeH COOTBETCTBOBATL MONIOXKEHUSIM CrieaytoLwmux [IMpeKkTuB:

CraHpapt ? 73/23 CEE "O Huskom Hanpsbkenun" (Micnanus)
Cranpgapt ? 89/336 CEE "O6 anekTpomarHuTHoln coBmecTumoctu". (Mcnanus)

- BeHTunsATOpbI MNK 0GOPYAOBaHMe, B COCTAB KOTOPbIX OHU BXOAST, UCMOMb3YIOTCS ANst
nepeMelLLieHst MoToka BO3Ayxa B npefenax, ykadaHHbIX Ha HakIenke ¢ TeXHUYeckumMm
XapaKTepucTukamu.

- He ucnonb3yinte AaHHbIA annapat BO B3PbIBOONACHOW 1 KOPPO3WIHOW cpeae.

- Ecnn HeobxoanMo ycTaHOBWUTL BEHTUMATOP Arist IPUTOKA BO3Ayxa B MOMeLLeHe, rae
YCTaHOBEH KoTen 6o MHOW annapart ¢ MogorpeBoM OT MiamMeHu, NpoBepLTe, HTobbI
oTBepCTUe AN NoAayn Bo3ayxa B NOMeLLeHWUM Bbino JOCTaTO4HO LWMPOKUM Ans
obecneyeHnst yCTONYMBOTO FoOpeHust.

- [leT n HemoLLHbIe NnLa MOTyT UCMOMNbL30BaTh 060PYA0BaHME TONBKO MOJ, PYKOBOACTBOM
cTapLumMx BO n3bexaHne HecHacTHbIX Cry4aeB. He no3sonsiiTe AeTsM urpatb ¢
obopynosaHuem!

TexHvka 6e30MacHOCTV Npu YCTAHOBKE.

- Y6eautechb B TOM, YTO BOMI3UN BEHTUMSTOPA OTCYTCTBYIOT MPEeAMETbI, KOTOPble MOTyT GbiTh
BTSIHYTbl B BO3AYXOBOZ.

- [Mpu ycTaHoBKe annapata ybeamtech B TOM, 4TO Bbl BCe 3achuKCMpoBanu, a Takke B TOM,
4YTO MaTepman KOHCTPYKLIMK, Ha KOTOPOW NPoM3BeeHa YCTaHOBKa, SIBMAETCS JOCTaTOYHO
NPOYHbLIM, YTOBbI BbiepxaTb BO3[e/icTBME annapara, paboTaroLlero Ha MakcumarnbHon
MOLLHOCTW.




- TMpexae Yem HavaTb kakue-nGo paboTel ¢ annapaTom, y6eamTech B TOM, YTO OH OTKITHOYEH
OT CeTu, faxe eCcnn annapat OCTaHOBMEH.

- YGe,ClVITer B TOM, YTO 3HA4YEHUNA HaNps>XeHNs U 4aCcTOTbl 3NIEKTPOCeTN coBnaaatoT C
aHanorMYHbIMMU 3Ha4YeHNAMU, yKasdaHHbIMU Ha Haknemnke ¢ TEXHUYECKUMN
XapaKTepucTukamu.

- ﬂnﬂ OCyLLEeCTBNEeHUA 3aLUNTbl 3NEeKTPOYyCTaHOBOK HBOGXOIJMMO npegycMmoTpeTb
aBTOMAaTUYECKUI BbIKNIOYATENb C KOHTaKTHbIM paccTtoaHneMm MUHUMYM 3 MM,
y,qosneTEopmou.mﬁ TpeﬁOEaHMHM AaHHOoro oGopyqoaaHm 1 COOTBETCTBYOLLMM
MexayHapoAHbIM U HauNOHanNbHbIM 3MNEKTPOTEXHNYECKUM CTaHAapTam.

- NS NogknioveHns K aNeKTpoceTH creayiTe ykasaHUaM no aNeKTPUHecKOMyY COEAVHEHMIO.

- [poBepbTe Lenb 3a3eMNeHns, Npy HaNM4YMM TakoBoiA, M y6eanTech B TOM, 4TO yCTponcTBa
Tenno3awmTbl UK 3aLUTbl OT CBEPXTOKA NOAKMNKYEeHbI NPaBuIibHO 1 OTPETryNMPOBaHbI B
COOTBETCTBUU C AoNyCcKamMu.

- B cnyvae noacoeanHeHns BeHTUNATOPA K BO3AYX0BOAY NOCMEAHUA [OMKEH
NCNonb3oBaTbCA UCKNKYUTENBHO Ansa BeHTVIJ'IF!LLIAOHHOIZ CUCTEMbI.

Myck.

I'Ipe)k,qe 4YeM OCyLLEeCTBUTL MYCK annapara npoeepbre cnefyoLine napamMmeTpbl:

- AnnapaT HaaeXHo 3akpenneH U NpaBuiibHO NMOAKITIOYEH K 3NTIEKTPOCETH.

- OnekTpuyeckue ycTponctea 6e30nacHOCTH NOAKIOYEHbI HAANeXaLLm obpasom.

- BHyTpw 1 BOKpyr BEHTUNATOPA, a Takke B BO3AYyXOBOAAX OTCYTCTBYHOT OCTATKN MOHTaXHbIX
mMaTtepuanoB U MHOPOAHbIE NpeagMeTbl, KOTOpble MOryT ObITb BTAHYTbI annaparom.

- I'Iop,Kmoqua cuctema 3awunTbl OT 3aMblKaHWI Ha 3eMrto.

- SﬂeKTpI/NeCKMe 3aunTHbIE yCTpoﬁcma NOAKNKYEeHbI, AOMKHbIM oGpasoM OTperynuposaHb!
W HaxogaTcsa B pa6oueM COCTOAHUN.

- epMeTU4HOCTL BBOLOB Kabens 1 aneKTPUYECKUX COeANHEHNIA.

MNocne BkNoYeHus:

- KpbinbyaTka BpalaeTcs B BEPHOM HanpaBieHnn.

- OrtcytcTByet BUGpaLms.

- B crnyyae CpﬁﬁaTblBaHMﬂ OAHOrO U3 YCTaHOBIEHHbIX 3NEKTPUYECKNX 3aLLUNTHbBIX yCTpOVICTB,
OTKIO4UTE annapara OT CETU U NpOoBepbTe NPaBUIIbHOCTb YCTAHOBKU, Npexae Yem
BKMHOYUTb BEHTUNATOP NMOBTOPHO.

Texnuueckoe obcnyxmBanme.

- Mpexae yem HayaTb kakve-nnbo paboTbl C BEHTUMSTOPOM, y6eanTeCh B TOM, YTO OH
OTKIIOYEH OT CETU, A2XKE ECIM annapar OCTaHOBIEH, @ TakKe B TOM, Y4TO HUKTO He CMOXET
BKIIOUYUTb €70 B XOZE TEXHUYECKOTO 0BGCIYXMBAHMS.

- Heobxoanmo perynsipHo NpoBOAWTL NPOBEpPKY annapata. YactoTa npoBepok AomxHa
3aBUCETb OT YCIOBUII AKCTINyaTaLmmn BO U3GexaHue 3arpsa3HeHunst nonactem, TypouH,
[BuraTenen 1 peLleTok, KOTOPOE MOXKET MPUBECTU K CO3AAHMI0 ONACHbIX CUTYaLWil 1 B
3HAYMTENbLHOWM Mepe COKpaTUT CPOK CryxObl annapara.

- lNpw npoBefeHUM YNCTKN HEOBGXOANMO ObiTb O4EHb OCTOPOXHBIM, YTOGbI HE HapyLUUTL
6anaHcMpoBKy KpbInbYaTky Un TYPOUHBI.

- [pv NpoBefeHNM TEXHUHECKOTO OBCNYXXMUBAHWUS 1 PEMOHTHbIX PaBoT AOMKHbI CoBnoaaTLCs
npasuna TexHUKU 6e30MacHOCTH, AENCTBYIOLLME B KaXOO0M CTpaHe.

Ytunusaums

- 3akoHopatenbcTBo EQC 1 0TBETCTBEHHO CTb 3a ByayLee crneayoLwmx NoKoNeHni
06513bIBalOT HAC N03aboTUTLCS O NepepaboTke MaTepuarnos, No3sToMy npocum Bac He
3abbiBaTh 0 HEOBXOAMMOCTU pa3MeLLeHUS OCTATKOB YNaKoBKY B CrieLanbHbIX KOHTeHepax
[Ans NoBTOpHON nepepaboTky, a Takke nepeaayn otpaboTasLuero o6opyaoBaHus
opraHu3aLmmn, UMeloLLieit pa3peLlieHne Ha nepepaboTky OTXOf0B.

[ns nonyyeHus nto6oi 4ONONHUTENBHOM MHOPMaLUK, KacaloLencsl NPOAYKLUM KOMMaHUN

"S&P", obpaTtuTech B CeTb rapaHTUINHOIO 1 NocnerapaHTuitHoro obcnyxueaHus, ecnu Bel

npoxusaete B VicnaHny - nnbo k ogHOMY 13 Halmx AMCTpUBLIOTOPOB 3a pybexom. Cnncok

AVCTPUGLIOTOPOB NpeACTaBneH Ha HalleM BeG-caiiTe www.solerpalau.com



IHCTpyKUifA 3 ekcnnyaTauii

[sikyemo 3a [oBip, BUSBNEHWU 40 npogdykuii komnaHii "S&P", Ta nokynky Lboro Bupoby,
SIKMIA BUPOGNEHWI BiANOBIAHO 4O TEXHIYHMX HOPM Ge3neku , Wo BianoBifaloTb
cTaHfaptam €sponericbkoro Cotoay.

[MepLu Ym NPUCTYNUTK A0 IHCTaNIOBaHHS i 3anycky AaHOro anapara, yBaXHo
03HalloMTeCh 3 aHO IHCTPYKLIiEto 3 ekcrinyartaLlii, OCKiNbK/ B Hill yTPUMYETbCS
iHpopmalis, BaxknuBa Anst 3abe3neyeHHs sik Baluoi 6e3neku, Tak i 6esneku
KOPUCTYBaYiB B Yaci NOro iHCTanBaHHs , ekcnnyarauii i TeXHiYHOro 06CryroByBaHHS .
Mo 3aBepLUeHHI iHCTanBaHHA NepefanTe iHCTPYKLD KopucTyBsady.

Mpv BUNMaHHI anapata 3 ynakoBKu NepekoHalTeck B TOMY, LLO BiH 3HaX0AMTLCA B
HaneXHOMYy CTaHi, OCKinbKv Mobunii 3aBOACLKUIA AeEKT YW YLUKOMXKEHHS, MiANaAaoTb
nif aito rapanTii, sky nponoxye "S&P". Kpim Toro, nepekoHarteck B ToMy, Lo Bu
3aMOBMSANU caMe Lieit anapar, a Takox B TOMY , LLIO AaHi , No3Ha4YeHi Ha NnacTuHLi 3
iHCTpyKUisiMK, BiAnoBsigatoTe Bawum notpebam.

TgchnopTyBaHHﬂ i nepemillieHHs.

YnakoBka [aHoro anapara [103B0fIsie TPaHCMOPTYBaTH Or0 B HOPMarbHUX YMOBaX,
3a00pOHAETLCS TpaHCMOpTYBaTV anapat 6e3 opuriHanbHOT ynakoBku, 6o Lie Moxe
npV3BECTW A0 VOro AehOpPMYBaHHS YN YLLIKOAXKEHHS.

- AX 10 KOHEYHOI YCTaHOBKM BUPIG Mae 3ax0ByBaTUCh B OPUriHarbHii ynakoBsLi B
CyXOMY MiCLli, 3aX1LLEHOMY BifA MPOHUKHEHHS Bpyay. He npuiimarite anapar 6e3
opuriHanbHOT yNakoBKy Y1 3 MPU3HaKamm TOro, LLO BiH BXe BUKOPUCTOBYBaBCS
paHile.

- He ponyckaite yaapis, nagiHb i po3milLieHHs HaAMIPHUX rpy3iB Ha yNakoBKy .

Baxnveo ans Bawloi 6eaneku 1a 6e3nekn KOpucTyBaYis.
YcTaHOBKO MatoTh 3aimMatuch kBanicdikoBaHi cneLianicty.

- [NepekoHalTeCh B TOMY, LLIO MPW YCTAHOBLLi BUKOHYKOTLCA MexXaHiyHi Ta
eneKTPOTEXHIYHI MpaBumna i Hopmu, Lo AitoTb B Baluiii kpaiHi.

- [icns nycky anapar Mae BiANoBiAaTV NONOXEHHSIM HACTYMHUX [UpeKTnB:

OvpekTtyBa ? 73/23 CEE "Mpo HU3bKYy Hanpyry"
HvpekTra ? 89/336 CEE "MNpo enekTpoMarHiTHy CronyyHIcTb".

- BeHtunsTopm yu anaparu, B cknag sikvx BOHW BXOASATh, BUKOPUCTOBYIOTLCS AN
nepemilLieHHs MOTOKY MOBITPS B MeXax, BKa3aHWX Ha NNacTuHLi 3 TEXHIYHUMU
XapakTepucTukamu.

- He BukopucToByiiTe aHuin anapar B BUByxoHe6Ge3neyH M i KOpo3iiHO AKTUBHUM
cepenoBuLLi .

- £AKWwo HeobXiAHO YCTaHOBUTW BEHTUMATOP AN1S BUTSXKKW MOBITPSA B NPUMILLEHH , e
YCTaHOBMEHUI KOTEN YK iHLWWI anapart 3 niairpiBom Bif, BOTHIO , NepesipTe ,4n
OTBOPU NS nofadi NoBITPS B NPUMILLEHHI JOCTaTHLOI LWWMPUHM, LO6 3a6e3neqnTu
MOCTiliHEe FOpPiHHS.

- Llev npunag He npu3Ha4yeHUit Ansi BUKOPUCTAHHS ManeHbKUMU AiTbMU YU XBOPUMUN
ocobamu, SIKLLIO BOHWU He KOHTPOIIOBan1Ch BianosigansHoo ocoboto, sika Morna 6
rapaHTyBaTy, Lo BOHU 30i6HM 6e3 Byab skux Hacniakis BUKOpPUCTOBYBaTM Ll
npunag. Lleit npunag He moxe GyTu irpalukoro Ans Aiten.

Texuika 6e3nekv Npu ycTaHoBL.

- [lepekoHaiiTecb B TOMy, LLO NOBNM3y Bif BEHTUNSTOPA HEMaE He3aKpinneHmnx
npeameTiB, KOTpi MoryTb 6yTv BTArHeHi anapartom. [pu ycTaHoBLji B NOBIiTPOBOAI
nepekoHanTech B BiACYTHOCTI Byab-AKMX NPEAMETIB, LLO MOryTb ByTU BTArHEHI
BEHTUNSTOPOM.



Mpw ycTaHoBLi anapata nepekoHanTeck B TOMY, LLO BU NPU3BENW BCi 3aKPINSEHHS , a Takox
B TOMY, L0 MaTepian KOHCTPYKLi, Ha KOTpiii Npu3BeaeHa ycTaHoBKa , € 4OCTaTHbO
TpuBanum, LWob BUTpUMATH Aito anapara, Lo NpaLoe Ha MakcUmarbHii MOTyTHOCTI.
MepLu 4um posnoyaty Byab-ski poboTH 3 anapaTom, NepekoHanTeCh B TOMY , LLO BiH
BiAIMKHEHWI BiA Mepexi, HaBiTb SKLLO anapar CNUHEHWIA.

[MepekoHaiTeCcb B TOMY, LLO 3HAYEHHSI HAMNPYTW | YacToTU eneKkTpoMepexi criBnagarTb 3
aHanoriYHNMM 3Ha4EeHHSIMU, BKa3aHUMM Ha TabnuyLli 3 TEXHIYHUMUN XapaKTepUCTUKaMK .
EnekTpiuHa ycTaHOBKa NOBMHHA YBUMKHYTb MOABIAHUIA BMUKAY i3 3330pOM KOHTaKTa He
MeHbLU 3 MM, KOPpeKTHa BiACTaHb Y BiAMOBIAi 3 eNeKTPUYHUMM CTaHAapTaMu KpaiHu-
iHCTanoBaHHs

NS nigknioveHHs Ao enekTpoMepexi chigyiTe Hakasam No enekTPUYHOMY 3'€AHaHHIO.
MepesipTe NaHLior 3a3eMneHHs, sIKLLO BiH €, Ta NepeKoHanTeck B TOMY , LLIO Npuniaan
TENo3axncTy Y1 3axucTy Bif HAACTPYMY MiAKMIOYEH NMPaBUMbHO i BigperynboBaHi B
BIAMNOBIAHOCTI 3 ONyCKaMU.

B Bunaaky nip’eaHaHHs BeHTUNSITOpa A0 NOBITPOBOAY OCTaHHIN Mae BUKOPUCTOBYBATUCH
BUKIOYHO NSt BEHTUMSALINHOT CUCTEMMU.

Myck.
MepLu 4nm 3anycTUTK anapar nepeeipTe HacTYMHi NapaMeTpu:

Anapart HafiiHO 3akpinneHni i NPaBUNbHO NIAKMIOYEHNIA 40 ENEKTPOMEpEXi.

EnekTpuuHi npunanmn 6eaneku niaknioHeHi HaneXHUM YUHOM.

BcepeavHi Ta HaBkoMo BEHTUNATOPA, @ TAKOX B NOBITPOBOAAX BifCYTHI 3amnuLLKK
MOHTaXHVX MaTepianis Ta iHOpiAHI NpeaMeTu, siki MOXyTb ByTV BTSTHEHi anapaTtoMm .
MigkntoveHa cuctema 3axucTy Bif 3aMuKaHb Ha 3eMITH0.

EnekTpuyHi 3axvcHi npunaau NigKnioYeHi, HanexHUM YMHOM BiAperynboBaHi i 3HaxoaATbCs
B po6oYHOMY CTaHi.

lepMeTnyHiCTb BBOZIB KAGENHO | eNeKTPUYHMX CNOMNyYeHb.

Nicng skntoyeHHs:

Kpune4atka o6epraeTbCs B BipHOMY HanpsiMky.

BiacyTHi aHomanbHi BiGpaLyii.

B Bunapky cnpalboByBaHHs OAHill 3 BCTAHOBMNEHMX EMEKTPUYHIX 3aXUCHUX Npunaz
BiZlIMKHITb anapart BiZi Mepexi Ta nepeBipTe NPaBUMbHICTb YCTAHOBKM, NEPLL YAM BKITHOHNATU
BEHTUMSTOP 3HOBY.

TexHiuyHe 06CNyroByBaHHs.

MepLu 4um posnoyatn Gyab -k poboTH 3 BEHTUNATOPOM , NepekoHaTeCh B TOMY , LLO BiH
BiAKIIOYEHWUI Bifl Mepexi, HaBiTb SKLLO anapar CYHEHUI, a TAKOX B TOMY, LLIO HIXTO He
3MOXe BKIMOYUTY OO B XOAi TEXHIYHOTO 06CNYroByBaHHs.

HeobxiaHo perynsipHo NpoBoAuTY NepeBipKy anapata. Yactota nepeBipok Mae 3anexaru
Bifj YMOB ekcnnyaraldii, o6 3anobirtu 3abpyaHeHHst nanacTi, Typ6iH , ABUIYHIB i peLuiTok,
sike MOXe NPU3BECTW 0 CTBOPEHHS HeGe3neuHnx cUTyaLliv i B 3Ha4Hil Mipi CKOPOTUTL
CTpokK cnyx6u anapara.

Mpwv npoBeneHHi YnCTkN HeobXiaHO ByTH Ayxe 06EpPeXHUM, LG He MOPYLINTY piBHOBAry
KPUIEHATKN 4K TypBiHU.

Mpu npoBeaeHHi TexHi4HOrO 06CNYroByBaHHS i PEMOHTHUX PO6iT HeobXiaAHO TpuMaTHcs
npaBwun TexHiku 6e3neku, Lo AiloTb B KOXHI KpaiHi .

Peuvpkynauis.

BakoHopascTBo EC i BignoBiganbHiCTe 3a MabyTHE HAaCTYMHUX NOKOMiHb 3060B’A3YI0Tb
Hac MoKronoTaTuck 0 peumpkynsLii Matepianis, Tomy npocumo Bac He 3abysatu npo
HeoOXiAHICTb PO3MILLIEHHS 3anWLLKIB YNakoBKY B crieLjianibHNX KOHTeMHepax ANs NoBTOPHOI
nepepobku, a Takox nepedadi obnagHaHHs , WO BUMpaLoBano pecypc, opraHisadii, wWo mae
[03BiN Ha NepepobKy BiAKWAIB.

[lns oTpumaHHs no6oi AoaaTkoBoi iHopMaLlii Woao npoayKuii komnawii "S&P", 3BepHiTbcs B
Mepexy nicnsanpoaaxHoro obcnyroByBaHHs , siKLo By npoxusaeTe B Icnakii, 41 Ao ogHoro 3
HaLmx AucTpmbG'toTopis 3a kopaoHoM. Cnncok AMcTpuGloTopiB NpeacTaBneHUin Ha HaLLoMy
Beb6-canTi www.solerpalau.com



YnyTcTBO 3a ynotpeby

3axsarbyjemo Bam LUTO cTe KynoBMHOM OBOT NPOU3BOAA KOju je n3paheH npema
TEXHUYKMM NPaBUnMa CUrypHOCTM carnacHim ca Hopmatvieom EBporicke 3ajegHuue
(E3) ykasanu noeepetbe S&P-y.

lMpe Hero WTO NPon3Boa NOCTaBUTE M NyCTUTE y paj, NaXIbUBO NpoYuTajTe
NPUPYYHIK, NMOLLTO CapXW BaxkHa ynyTcTea 3a Bauwy 6esbeaHocT n 6esbeqHocTt
ocTanux KOpMUCHUKa 3a BpeMe nocTaBrbaka, kopuihera 1 opxaBara npoussoaa.
Kapa je noctaBrbate 06aBrbeHO, NpeaajTe ynyTcTBa KpajieM KOPUCHWKY .

Kapa otnakyjete anapart, npoBepute Aa nu je y 6ecnekopHoM cTamy , jep je cBaku
oTkpuBeHu thabpuyku HepocTatak nokpuseH rapaHunjom S&P-a. VcTo Tako , nposepute
fa nv je anapar 6aw Taj koju Bam je notpe6aH 1 Aa nu ce nogaum Ha nNno4Yn ca
ynyTcTBUMa noayaapajy ca Bawwm notpebama.

MpeBo3 1 pykoBar-e

- Awmbanaxa 3a oBaj ypehaj je HanpasrbeHa Tako a NnogHece HopMarHe ycrose
npeBo3a. Ypehaj He Tpeba npeBo3nTu 6e3 werose opuriHanHe ambanaxe jep 6u
MOrao a ce WCKPUBM UMW OLUTETW.

- Jlok ce He nocTaem, NPOV3BOA MOpa fa Ce CKNaauLWTV y OpUriHasnHoj ambanaxw, Ha
CyBOM MecTy 3aliTruheHoMm oA nprbaswTuHe. Hemojte aa npuxsarute ypehaj 6es
HeroBe opuruHanHe ambanaxe unu oHaj Ha kome ce BUAW Aa je tiMe Beh Heko
pyKoBao.

- W3berasajTe ynapue, nafoBe 1 CTaBIbakbe TELIKMX CTBapW Ha ambanaxy .

BaxHo 3a Bally CUTYPHOCT W CUYPHOCT KOPUCHMKA
MocTaBrbare Mopa Aa 06aBu KBanM@UKOBaHO CTPYYHO nuLe.

- [lpoBepwuTe Aa nv MHCTanauwja ucrnykaBa MEXaHWIKy 1 erekTpU4Hy HopMaTusy 3a
CBaKy NojeaAuHy 3emrby.

- Kapa ce jegHom nycTu y paa, anapat Mopa fa vcnywasa crnegehe ctaHgjapae:

CraHpapp 3a Hucke HanoHe 73/73 EBponcke ekoHomcke 3ajegHuue (EE3)
CraHpapp 3a enekTpoMarHeTHy nogyaapHoct 89/336 E3

- BeHTunaropu unu anaparu koju Ux cagpke HanpaerbeHu Cy Tako Aa MeLlajy Bamyx
YHYTap rpaHuLa 03Ha4eHnX Ha NoYmum ca KapakTepuctTukama.

- HewmojTe na kopuctute oBaj ypehaj y ekcnnoavsHoj unu Harpusajyhoj (kopoamsHoj)
CpeauHu.

- AKo BeHTMMaTOp 3a U3Bnayex-e Basdyxa Mopare a noctaBuTe y NpocTopujn rae je
Beh noctaereH kotao, 6ojnep, unu Hekn apyru ypehaj ca caropeBakem,
npoBepuTe Aa nu ce y NpocTopujy nbauyje AoBOrbHa KonvymHa Ba3ayxa kako 6u ce
06e36ea1no ucnpaBHO caropeBatse.

- Ypehaj He Tpeba Aa kopucTe AeLa u ocobe ca nocebHum notpedama 6e3 xagsopa
oAroBopHor nuua koje he BoguTh padyHa o 6e3begHocTtu npw ynotpebu . Tpeba
BOAUTM padyHa Aa ce Mana fieua He urpajy ca ypehajem.

CurypHOCT npu NoCTaBsbatby

- Tposepwute Aa y 6n1anHM BeHTUNAaTopa Hema npeamera koje 61 oH Morao Aa ycuca.
Axo he na Byne noctaBrbeH y HEKOM OTBOPY, Takofie NpoBepuTe fa y hemy Hema
npeamerta koje 61 BeHTUNaTop Morao Aa ycuca.

- Kapa nocrtaBute ypehaj, nposepuTe Aa nu je npuyBpLluheH Ha CBUM MecTuma U aa
11 je CTPYKTYpa Ha KOjy je NoCTaBrbeH OBObHO YBPCTa Aa@ HOCY anapart npu pagy
MaKCUMMarnHOM CHarom.

- Tpe Hero wTO NoYHeTe pas, Yak 1 ako ypehaj Huje ykibyyeH , npoBepuTe Aa nu je
Hanajake UCKIby4eHo.




- [lpoBepuTe Aa nu Ccy BPEAHOCTM HaNoHa U hpekBeHLMje Y Mpexu 3a Hanajake ucte
Kao OHe Koje Cy HasHa4eHe Ha NMo4n ca CBOjCTBMMA.

- EnekTpuyHO noBesvBat-€ nogpasymeBa [BOMOMHM Npekuaay ca pasmakom npu
KOHTaKTy of HajMae 3 MM, Y afjeKBaTHOj BENMUMHM U NO cTaHaapaumMa y Baioj
3eMIbu.

- 3a eneKkTpU4HO NoBe3mBatkbLe CrieauTe ynyTcTBa Ha CXxemu Besa.

- TpoBepuTe Aa nu je y3emrberbe, ako NoCToju, NPaBUITHO U3BEAEHO U Aa N cy
TepMuyKa 3aluTuTa UK 3alwTuTa o npeontepehera noBesaHe v NpunaroheHe aa
6yny y ogroeapajyhum rpanvuamMa.

- Ycny4ajy Aa ce BeHTUNaTop nosesyje ca HeK1M kaHarnom ,OH Mopa Aa Cryxu
UCKIbYYMBO 3@ CUCTEM BEHTUNauuje.

MywTane y pag

lMpe Hero WO Leny WHcTanauujy nyctute y pag, npoeepute cnegehe :

- lMpuuyspwhuBame ypehaja kao 1 enekTpuyHa UHcTanauuja cy NnpaBunHoO N3BEOEHN.

- Ypehaju 3a enekTpuuHy 6e36efHOCT Cy MCMPaBHO NOBE3aHM.

- Hw oko BeHunaropa, HM y OTBOpMMa (aKO UX UMa) Hema ocTataka of Marepwjana 3a
MOHTaXy HUTU CTpaHWX Tena koje 61 BeHTUnaTop Morao fa ycuca.

- TpuKrbyyeH je 3alUTUTHU CUCTEM y3eMIbersa.

- Ypehaju 3a enekTpuyHy 3aLUTUTY Cy NPUKIbYYEHM, UCNIPABHO NOAELLEHU 1 Hana3e ce
y OnepaTvBHOM CTatby.

- TocToju BomooTNopHOCT KaBrNoBCKKX yrasa v eNekTPUYHIX Besa .

Mpu nywitawy y pasa nposepute:

- [a nu je cmep okpeTara envce ncnpasaH.

- [aHema HenpaBunHux Bubpaumja.

- Ycny4ajy Uckakarsa U3 MHCTanaumje Hekor of 3alTUTHUX enekTpudHuX ypehaja,
UCKIbY4YMTe anapat U3 Mpexe 1 NPOBEpUTE UHCTanaumjy npe NoHOBHOT MyLuTaka y
pag.

OnpxaBatse

- [pe Hero LITO pyKyjeTe BEHTUNATOPOM , MPOBEPUTE [a 1M je UCKIbYYEH U3 Mpexe
1aKo He paau, Kao 1 a HUKO He MOXe Aa ra yKiby4u oK Ce HiMe pyKyje.

- HeonxopaH je nepuoanyaH npernen anapara. YyecranocT nperneaa tpeba aa 6yae
y hyHKUMjM ycrioBa pafa kako 6u ce u3berno Haromunasake NprbasBlUTUHE Ha
envcama, TypbruHama, MOTOpMMa 1 pelueTkama, LITO nogpasymesa OnacHoCT 1
oceTHo ckpahyje pagHu Bek ypehajy.

- [Mpu obasrbary paary Ynwhera BoauUTe padyHa Aa envcy unu TypouHy He
nomepwuTe 13 paBHOTEXeE.

- Kopn cBux papgoBa oko ofpxaBata 1 nonpasrbaksa Mopa ce y3eTn y 063up
6e3beHocHa HopmaTuBa Baxkeha y Toj 3emMrby.

Peuvknaxa

- Hopmatusa EE3-a v Halua aHraxxoBaHOCT y ogHocy Ha byayhe reHepauuje
obaBe3yjy Hac Ha peumknuparbe matepujana. Ctora Bac monumo fga He 3abopasute
[a CBe LWTO je ocTano of ambanaxe oanoxwure y ogrosapajyhe KoHTejHepe 3a
peumknaxy, kao 1 Aa 3amerseHe ypehaje ofHeceTe Ha Haj6nike NOCNoBOAHO
MecTO 3a oTnarke.

3a pasjalbere 6uno kakse cymise y norneny npovssoaa S&P-a, obparute ce
KomepumjanHoj cnyxou beotexHoknuma — Beorpag. www.solerpalau.com
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KULLANMA KILAVUZU
TURKGE

S&P ‘yi tercih ettiginiz ve bu Urlnd aldiginiz icin tesekkir ederiz.Bu Uriin CE
standartlarina ve teknik guivenlik talimatlarina uyularak Gretilmistir.

Litfen cihazi monte edip galistirmadan 6nce,ekipmanin montaji sirasinda ve bakimi
yapilirken takip edilmesi gereken 6nemli bilgileri iceren, bu kitapcig: dikkatlice
okuyunuz.Cihazin montajini gergeklestirdikten sonra bu kitapcigr kullaniciya teslim
ediniz.

Paketi actiginizda cihazi kontrol ediniz.Cihazin imalatindan kaynaklanan bir hasar
oldugunda S&P bu hasari kargilayacaktir.Litfen cihazin siparis ettiginiz Griin
oldugundan ve sizin ihtiyaclarinizi karsilayip karsilamadigindan emin olunuz.

NAKLIYE ve TASIMA

- Cihaz normal tasima sartlarina uygun olarak paketlenmistir.Herhangi bir zedelenme
ve hasara yol agmamak igin her zaman orijinal paketinde taginmalidir.

- Cihaz,montaji yapilacak yere ulasincaya kadar kirlilik ve tozdan korumak amaciyla
kuru yerde kendi paketinde saklanmalidir. Orjinal paketinde olmayan veya size
ulagsmadan 6nce agildigini tesbit ettidiniz urlnleri kabul etmeyiniz.

- Cihazin taginmasi veya muhafaza edilmesi sirasinda,gevresinde (izerine diserek
hasara yol agma ihtimali olan trtinler bulundurmayiniz.

KULLANIM VE MONTAJ ICIN ONEMLI GUVENLIK BILGILERI.

- Kurulumun yetkili kisiler tarafindan yapilmasini saglayiniz.

- Kurulumun bulunulan Ulkeye ait mekanik ve elektrik normlarina uygun oldugundan
emin olunuz.

- Cihaz kullanima hazir oldugunda asagidaki standartlara uygun olmalidir.

Distik basinglardaki kurulum igin 73/23 CEE standardi.
Elektromanyetik uyumluluk igin 89/336 CEE standardi.

- Cihazin yalnizca S&P tarafindan belirtilen 6zelliklerdeki havayi egzost ettiginden
emin olunuz.

- Patlama riski olan ya da korozyona neden olacak atmosferlerde kullanmayiniz.

- Eger cihaz kazan dairesi gibi ortamlarda kullanilacaksa; binaya, yanma igin gerekli
olan oksijen girisinin oldugundan emin olunuz.

- Bu cihaz ufak ¢ocuklarin veya sagliksiz insanlarin kullanmalari igin
tasarlanmamistir. Ancak , yetkili bir kisi tarafindan uygun sekilde editildikleri taktirde
cihazlari emniyetle kullanabilirler.Kuigiik gocuklarin cihazla oynamamalarini
saglamak igin denetlenmeleri sarttir.

KURULUM SIRASINDA ALINACAK GUVENLIK TEDBIRLERI

- Cihazin galismasi esnasinda kuguk pargalari gekme riski oldugundan, cihaz
etrafinda risk olusturacak herhangi bir madde yada malzeme olmadigindan emin
olunuz. Eger cihaz kanal icerisine monte edilecekse,kanalda cihazin icgine
kacabilecek herhangi bir madde olmadigindan emin olunuz.

- Aparatlari monte ederken tim baglantilarin dogru yapildigindan ve montaj
elemanlarinin cihaz agirhgini tagiyabilecek mukavemete sahip oldugundan emin
olunuz.

- Cihaz kapali olsa bile aparatlari cihaza baglarken ana gti¢ kaynaginin kapali
oldugundan emin olunuz.

- Montaj 6ncesi Urlinuin Gizerinde belirtilen elektrik baglanti bilgilerinin (Volt,guic,frekans
vb.) montaj yapilacak mahaldeki ile uyusup uyusmadigina dikkat ediniz.



Elektrik montajinda; yeterli kapasitede, kontak araligi en az 3mm olan ve montajin
yapildigi tlkenin elektrik standartlarina uygun cift kutuplu anahtar kullaniimalidir.
Elektrik baglantisi igin lutfen baglanti diyagramina bakiniz.

Eger topraklama gerekiyorsa, topraklama baglantisinin dogru yapildigindan emin
olunuz.Motor termigi ve asiri yik rolesinin uygun bir sekilde baglandigindan emin
olunuz.

Cihaz kanal igerisine monte edilecekse, kanalin kesinlikle havalandirma sistemine
uygun oldugundan emin olunuz.

ILK CALISTIRMA

BAl

Cihazi kullanmaya baslamadan énce, dikkat edilecek noktalar:

Cihazin elektrik baglantilarinin giivenli ve dogru bir sekilde yapildigindan emin
olunuz.

Guvenlik ekipmanlarinin uygun sekilde baglanmis oldugundan emin olunuz.
Cihazin ¢alismasi esnasinda kuguk parcalari gekme riski oldugundan, cihaz
etrafinda risk olugturabilecek herhangi bir madde yada malzeme olmadigindan emin
olunuz. Eder cihaz kanal igerisine monte edilecekse, cihazin icine kagabilecek
herhangi bir madde olmadigindan emin olunuz.

Topraklama bagdantilariniuygun sekilde yapiniz.

Elektrik guivenlik ekipmanlari uygun sekilde baglanmis, ayarlanmis ve kullanima
hazir oldugundan emin olunuz.

Kablonun ve elektrik baglanti kutusunun dogru ve su sizdirmayacak sekilde
kapatiimasini saglayiniz.

Cihazi calistirmadan 6nce dikkat edilmesi gereken hususlar;

Kanatlar dogru yonde dénmelidir.

Gereginden fazla titresim olmamalidir,

Herhangi bir elektrik glivenlik cihazinin yanmasi sonucunda, elektrik baglantisi ana
kaynaktan hemen kesilmelidir.Cihazi ¢alistirmadan 6nce, butin kurulum tekrar
dikkatlice kontrol edilmelidir.

KIM

Bakimindan 6nce, cihaz kapatiimis olsa bile elektrik baglantisinin ana kaynaktan
kesilmis oldugundan emin olunuz. Cihaz calisirken baska sahislar tarafindan
mudahale edilme olasiligini engelleyiniz.

Cihazi dlzenli olarak denetleyiniz. Kanattaki, tiirbindeki, motor veya i1zgaradaki
kirliligi veya birikintileri 6nlemek icin, denetlemeleri cihazin ¢alisma sartlarini g6z
onilinde bulundurarak yapiniz. Aksi bir durum triininiiziin ¢alisma émriini ciddi
oranda kisaltabilir veya tehlikeye yol agabilir.

Cihazi temizlerken, kanat ve turbindeki balansi korumaya dikkat ediniz.

Biitlin bakim ve tamir islerini her tlkenin guivenlik kurallarina uygun olacak sekilde
yerine getiriniz.

GERI DONUSUM

S&
mi

EEC Standartlari ve bununla birlikte gelecek nesillere karsi sorumlulugumuz bitin
maddelerin mimkin oldugunca geri gevrimini zorunlu kilar. Bu nedenle, litfen
maddeleri ve paketleri uygun geri doniisiim konteynirlarina koyunuz ve
degistirdiginiz kullaniimig cihazi en yakin ilgili servise teslim ediniz.

P Griinleri hakkinda herhangi bir sorunuz olursa, liitfen ispanya’daki satis sonrasi
steri destek servis blrosuyla veya bulundugunuz llkedeki yerel S&P saticilariyla

irtibata gecin. Herhangi bir konuda bilgi almak istediginizde www.solerpalau.com
ziyaret edebilirsiniz.



Instructiuni de Utilizare
ROMANA

Va multumim pentru increderea acordata S&P prin cumpararea acestui produs.

Acesta a fost fabricat respectand reglementarile tehnice in vigoare privind

siguranta in exploatare si in conformitatea cu standardele EC.

Va rugam sa cititi cu atentie acest prospect inainte de instalarea si punerea in functiune
ale acestui produs. In el veti gasi informatii referitoare la masurile de siguranta ale
personalului si utilizatorilor ce trebuiesc urmate la instalarea, utilizarea si intretinerea
echipamentului. Dupa instalarea echipamentului, va rugam sa inmanati acest prospect
utilizatorului final.

Verificati ca echipamentul sa fie in stare perfecta la despachetare. Orice defect constat
la origine este acoperit de garantia S&P. Va rugam sa va asigurati ca echipamentul de
instalat coincide cu produsul comandat de dumneavoastra si ca instructiunile ce il
insotesc sunt suficiente necesitatilor dumneavoastra

Transport si manipulare

- Ambalajul echipamentului a fost proiectat astfel incat sa suporte conditii normale
de transport. Echipamentul trebuie transportat intotdeauna in ambalajul original,
altfel se poate deforma sau defecta.

- Echipamentul trebuie depozitat intr-un spatiu uscat, in ambalajul sau original,
protejat de praf si murdarie pana la instalarea sa in locatia definitiva. Nu acceptati
livrarea daca echipamentul nu este in ambalajul sau original sau dovedeste
semne clare ale modificarii ambalajului de orice fel.

- Nu puneti greutati pe echipamentul ambalat si evitati lovirea sau scaparea sa.

Informatii importante pentru securitatea instalatorilor si utilizatorilor

- Instalarea echipamentului trebuie facuta doar de persoane calificate.

- Asigurati-va ca instalarea corespunde cu normele mecanice si electrice locale, ale tarii.

- Odata instalat, echipamentul trebuie sa indeplineasca urmatoarele standarde:

Standard pentru Instalatii de Joasa Presiune 73/23 CEE.
Standard pentru Compatibilitatea Electromagnetica 89/336 CEE.

- Ventilatoarele, sau echipamentele ce le incorporeaza, au fost proiectate pentru a
deplasa aerul in zona mentionata conform caracteristicilor sale.

- Acest echipament nu trebuie utilizat in atmosfere explozive sau corozive.

- Daca un ventilator urmeaza a fi instalat pentru a extrage aer dintr-o incinta unde
este instalat un boiler sau alt echipament cu combustie, asigurati-va ca exista un
aflux de aer suficient pentru a asigura o combustie adecvata.

- Acest echipament nu este destinat utilizarii de catre copii sau persoane cu deficiente
decat daca sunt asistati de o persoana responsabila ce asigura utilizarea in siguranta
a echipamentului. Copii trebuie supravegheati ca ei sa nu se joace cu echipamentul.

Siguranta in timpul instalarii

- Verificati ca nu sunt elemente instabile, neasigurate, langa ventilator, pentru a nu fi
antrenate de aerul in miscare.Daca instalarea se va face pe tubulatura,verificati ca
aceasta este libera de orice element ce poate fi antrenat de functionarea ventilatorului.

- Lainstalarea unui echipament, asigurati-va ca toate prinderile sunt facute si ca
structura ce il sustine este suficient de rezistenta pentru a il suporta in regim
maxim de functionare.

- Inainte de a manipula echipamentul, asigurati-va ca este deconectat de la sursa de
alimentare electrica, chiar daca echipamentul este oprit din functionare.




- \Verificati daca sursa electrica de alimentare corespunde valorilor mentionate pe
eticheta echipamentului.

- Instalatia electrica trebuie sa includa un intrerupator/comutator dublu pol cu o
distanta de contact de minim 3 mm, dimensionata corect in concordanta cu
standardele electrice ale tarii unde se face instalarea.

- Varugam sa urmati diagrama conexiunilor pentru conectarea electrica.

- Daca este necesara impamantarea, verificati ca aceasta este conectata corect si
ca protectia termica sau/si de supraincarcare a fost conectata si ajustata limitelor
corespunzatoare.

- Daca ventilatorul este instalat pe tubulatura, aceasta trebuie sa deserveasca
exclusiv sistemul de ventilatie

Punerea in functiune

Inainte de punerea in functiune a echipamentului asigurati-va ca:

- echipamentul este bine fixat si conexiunile electrice au fost facute corect.

- dispozitivele de protectie au fost conectate corespunzator.

- Nuau ramas elemente ce pot fi antrenate de fluxul de aer generat de ventilator.
Daca ventilatorul a fost montat pe tubulatura, asigurati-va ca acesta este liber de
elemente ce nu au fost fixate.

- Impamantarea a fost facuta corespunzator.

- Dispozitivele de siguranta sunt conectate corect, ajustate corespunzator si gata
pentru utilizare.

- Conductorii si conexiunile electrice sunt bine izolate.

Cand echipamentul este pornit, asigurati-va ca:

- elicea se roteste in sensul corect.

- nu sunt vibratii anormale.

- Incazul in care siguranta electrica cedeaza, aparatul trebuie deconectat rapid de
la sursa de alimentare. Intreaga instalatie trebuie verificata cu atentie inainte de
repornirea echipamentului.

Intretinere

- Inainte de interventie, asigurati-va ca echipamentul este deconectat de la sursa de
alimentare, chiar daca este oprit. Preveniti posibilitatea de a fi reconectat in timpul
manipularii.

- Echipamentul trebuie intretinut periodic. Aceste inspectii trebuie facute avand in
vedere conditiile de lucru ale echipamentelor, pentru a evita acumularea prafului
si murdariei pe elice, turbina, motor sau grilaje. Aceste depuneri pot fi periculoase
si pot scurta viata echipamentului.

- In timpul intretinerii, trebuie evitata descentrarea sau dezechilibrarea elicei sau turbinei.

- Toate intretinerile si reparatiile trebuiesc facute in conformitate cu reglementarile
din acea tara.

Reciclare

- standardale ECC, impreuna cu responsabilitatea pe care trebuie sa ne-o asumam
fata de generatiile viitoare,ne obliga sa reciclam toate materialele,cat maimult posibil.
Asadar, va rugam sa depozitati ambalajele si materialele ramase in containerele
corespunzatoare pentru reciclare si sa duceti eventualul echipament inlocuit la centrul
de reciclare corespunzator.

Daca aveti intrebari referitoare la produsele S&P, va rugam sa contactati serviciul
post-vanzare in Spania, sau dealer-ul S&P din tara dumneavoastra sau orice alta tara.
Va rugam vizitati site-ul nostru la www.solerpalau.com



LietoSanas instrukcija

LatvieSu

Pateicamies, ka izvéléjaties S&P produktu, kas razots, ievérojot Eiropas Savienibas
standartam atbilstoSas droSibas tehnikas normas.

Pirms ierices lietoSanas vai montazas, lidzu, iepazistieties ar lietoSanas instrukciju.
Taja ir svariga informacija, kas attiecas uz JGsu dro§Tbu, ierices lietoSanas, montazas
vai apkopes laika. PEc montazas pabeig$anas, nododiet $o lietoSanas pamacibu gala
patérétajam.

Pie izpako$anas parliecinieties vai ierice ir perfekta stavokl, jo jebkuru razosanas
procesa radusos defektu sedz kompanijas S&P dota garantija. Parliecinieties, ka
produkts, ko esat iegadajies, atbilst tam, ko esat pasutijis, ka arT to, vai uz produkta
datu plaksnes noral fie raksturlielumi atbilst J ®u vajadz tbam.

TransportéSana

- Preces iepakojums ir izgatavots atbilsto$i normaliem transporté$anas apstakliem.
levérojiet, ka Jasu iegadata ierice vienmeér jatransportéta s originalaja iepakojuma,
jo transportéjot to savadak, prece var tikt deforméta vai salauzta.

- Prece [i[dz montazas bridim jauzglabata s originalaja iepakojuma un sausa vieta.
Veélams raudzities, lai iepakojuma neiekl|ltu putekli vai cita veida netirumi.

- Uz iepakojuma nedrikst novietot smagus priekSmetus, ka arija raugas, lai kaste
neapgaztos vai nenokristu uz zemes.

Svariga informacija lietotaju drosibai

- Montazu drikst veikt tikai $im darbam atbilstosi kvalificéta persona.

- Parliecinieties, ka montaza noris saskana ar valsti eso$ajam elektrotehniskas
dro$ibas normam.

- Brid1, kad uzsakat ierices lietoSanu, tai jaatbilst sekojosajiem standartiem:

zemsprieguma instalacijas standartam 73/23 CEE.
elektromagnétiskas atbilstibas standartam 89/336 CEE.

- Ventilatoriem vai citam iericém ar ventilatoru gaisa plismas virziens telpa ir noradits
uz datu plaksnes.

- lerici nedrikst lietot eksploziva vai mitra vidé.

- Instaléjot ventilatoru nos(cei telpas, kuras atrodas kurtuves vai citi ar deg$anas
procesiem saistiti agregati, parliecinieties, ka telpa pietieckama daudzuma pieplust
svaigs gaiss. Tas nepiecieSams So iekartu normalai darbibai.

- So ierici nedrikst lietot mazi bérni un ricibnespéjigi cilvéki, ja vien vini to nedara tadu
personu klatbdtné un uzraudziba, kas spéj nest atbildibu par vinu drosibu.
Jaraugas, lai mazi bérni nerotalatos ar So ierici.

leteikumi droSai iekartas instalacijai.

- Parliecinieties, ka ventilatora tuvuma neatrodas tadi priekSmeti, kas var viegli iek|at
mehanisma.

- Instaléjot iekartu parliecinieties, ka visi stiprinajumi ir pietiekami izturigi, lai izturétu
slodzi.

- Pirms veicat jebkadas manipulacijas, parliecinieties, ka ierice ir atslégta no stravas
avota, pat ja ta ir izslégta.

- Parbaudiet vai elektriskas stravas spriegums un jauda atbilst raksturlielumiem, kas
noraditi uz produkta datu plaksnes.

- Elektroinstalacijai japaredz divpolu slédzis ar vismaz 3 mm lielu spraugu, atbilstosi
valstl pienemtajiem elektroizolacijas noteikumiem.



- \eicot elektribas savienojumus, vadieties péc shémas.

- Ja nepiecieSams sazeméjums, parbaudiet, ka tas ir pareizi pieslégts, un arf to, ka
termiska un parslodzes aizsardziba ir pievienota un atbilstosi pielagota.

- Ja ventilators tiek instaléts gaisvada, tam jabat paredzétam vienigi ventilacijai.

Darbibas uzsak$ana.

Pirms apaa ta ieslégSanas parbaudiet:

- Ka elektriba ir pievienota pareizi un iekartas instalacija ir veikta atbilstoSi droSibas
noteikumiem.

- Drosibas ierices ir pareizi pievienotas.

- Ka nav iespé&jama plivojosu priekSmetu nok|GSana ventilatora. Ja ventilators tiek
instaléts gaisvada, parbaudiet vai tas ir brivs no jebkada veida priekSmetiem, kas
var nok|dt mehanisma.

- Kaiekarta ir pareizi sazeméta.

- Ka elektrodro$ibas ierices ir pareizi pievienotas, atbilstosi noregulétas un darba
kartiba.

- Elektribas vadi un piesléguma vietas ir pareizi izolétas un Gdensdrosas.

Uzsakot darbibu, parliecinieties:

- Ka ventilators griezas pareizi.

- Ka nav parmérigas vibracijas.

- Jakada no elektrodrosibas iericém parstaj darboties, nekavéjoties atslédziet iekartu
no stravas avota. Pirms atkartotas darba uzsakSanas, parbaudiet vélreiz, vai
instalacija ir veikta pareizi.

Apkope

- Pirms jebkada veida apkopes parbaudiet vai ierice ir atvienota no stravas avota, pat
ja tair bijusi ieprieks izslégta. Nepielaujiet tadu iespé&ju, ka kads cits to var ieslégt
laika, kad Jas ar to veicat jebkadas manipulacijas.

- Aparats regulari japarbauda. Sis parbaudes javeic ievérojot attiecigas ierices
darbibas principus, ar noldku, lai putekli un netirumi neuzkratos mehanisma.

- TirSanas laikaja uzmanas, lai neizregulétos ventilatora vai turbinas mehanisms.

- Visa veida apkopes darbi javeic stingri ievérojot attiecigas valsts drosibas tehnikas
normas.

Parstrade

- EEK Standarts paredz visu iespéjamo materialu otrreizéjo parstradi. Tapéc
ripé&joties par nakamajam paaudzém, nododiet izlietotas ierices un to iepakojumus
specialos $ada veida atkritumiem paredzétos savak$anas punktos.

Ja Jums rodas jebkadi jautajumi par S&P produktiem, sazinieties ar masu tehnisko
nodalu Spanija vai dileri jebkura cita valstl. Informaciju varat atrast arf interneta:
www.solerpalau.com



PbKOBOACTBO 3A U3NOA3BAHE

Baaroaaps Bu 3a okasaHoTo Aosepue B, S&P", KynyBarki TO3m NPOAYKT. To € Npoun3BeAeH
CAEABAMKM YCTAHOBEHMTE TEXHUYECKM NMPABMAC 30 6€30NACHOCT 1 B CboTBeTCTBME C EC
CTaHAQPTM.

Monas npoyereTe TOBA PbKOBOACTBO BHUMATEAHO NMPEAN MOHTAXKA UAM MYCKAHETO B
eKcnAoaTaumsa Ha NPOAYKTA. To CbABPXA BAXHA MHC‘pOpMCILlMﬂ 30 AMYHKM 1 HOTpe6MTe/\CKM
MepPKHM 3a 6€30NACHOCT, KOUTO TPAOBA AQ CE€ CAEABAT MPK MOHTAX, YNOTPEOa 1 MOAAPBXKA
Ha 060PYABAHETO. CAEA KATO BEAHBX € MHCTAAMPAH MPOAYKTA, MOAS MPEACHTE TOBA
PBbKOBOACTBO HQ KPAMHMA MNOTPEOMUTEA.

Yseperte ce, Ye U3AEAMETO e B NePdEKTHO ChCTOAHME, KOraTo ro pasonakosare. Bcekn
AECPEKT MAM MOBPEAT, OTKPUTM NMPU PA3ONAKOBAHE CE NMOKPUBAT OT PABPMYHATA FrAPAHLMS HA
+S&P". MOAS AQ Ce yBEPUTE, YE M3AEAMETO CHOTBETCTBA HA MOPbBYAHMS OT BAC MPOAYKT M
AQHHWTE MY OTTOBAPAT HO Bawumrte HY>XAU.

TpaHcnopt 1 06pabotka

- OnaKoBKATA, M3MOA3BAHA 31 TO3M MPOAYKT € MPOEKTMPAHA AQ OCHIYPH HOPMOAHM
TPAHCMOPTHW YCAOBMS; VI3AEAMETO TPAOBA BUHAM AQ C€ TPAHCMOPTUPA B OPUTMHAAHATO
OMAKOBKA, 30 AQ HE CE MOBPEAM MAM AechopMMpPa.

- TPOAYKTLT TPAOBA AQ CE€ CbXPAHSBA HA CYXO MACTO B OPUMMHAAHATA CK OMAKOBKA,
3ALLMTEHO OT MPAX 1 MPbCOTUA, AOKATO BbAe MHCTAAMPCOH. He npuemaitte A0CTaBKATd, aKO
U3AEAMETO HE € B OPUTMHAAHQATA CH ONAKOBKA MAM QKO MMA NPU3HALM 30 BbHLLHW NDOMEHMN.

- He noctasaiTe HULLLO TEXKO BbPXY MPOAYKTA M M3BArBAMTE AQ FO YAPSTE MAM M3NYyCKATE.

BadkHa MHApOPMALLMS 30 GE30MACHOCT HO MOHTCXKHMLLM 1 NOTREGUTEAK
- MOHTQXDBT HO MPOAYKTA TPAGBA ACQ CE M3BBLPLLBA OT KBAAMCOMLIMPAH CMELMAANCT.
ysepeTe Ce, Y& MHCTAAQUMATA CbOTBETCTBA HO HOpMUTE (TO‘*IHI/ITe MEXAHUYECKM U
EAEKTPUYECKM HOPMM) B CbOTBETHATA AbPXKABA.
BeAHbBX rotos 3a nyckaHe B ynotpeba, NPOAYKTLT TPIOBA AG OTTOBAPSA HA CA€AHUTE
cTaHAQpTM:

AMPEKTMBA 3a HUCKO HanpexxeHue 73/23 CEE.

AMPEKTUBA 30 EAEKTPOMATHMUTHA CbBMECTMMOCT 89/336/CEE.
- BeHTMAGTOPMTE (MAM ANAPATUTE, BKAIOYBALLM BEHTMAGTOPH) CA MPOEKTUPAHM AQ
0BPABOTBAT Bb3AYXA B YHACTHLIM C MAPAMETPM, ONMCAHM HA TABGEAD, MOHTMPAHA BLPOXY
KOpMyca um.
TOBG M3AEAME HE TPAGBA AC BbAE M3MOA3BAHO B KOPO3MBHA MAM AECHO M3BYXAMBO CPEAQ.
AKO BEHTMAQTOPA LLLE CE M3MOA3BA 30 M3XBLPATHE HA Bb3AYX OT MOMELLIEHME, KbAETO €
MHCTOAMPOH MOPEH KOTEA MAM APYT TOPMBEH YPEA, YBEPETE C€, Y€ CTPAAATA MMA
AOCTATbYEH MPUTOK HA Bb3AYX, OCUIYPSBALLL HODMOAAHO ropeHe.
M3AEAMETO HE € MPEAHA3HAYEHO 3Q M3MOA3BAHE OT AELIA MAM MHBAAMAM, OCBEH OKO HE
CbOAIOAGBOHO M3MOA3BAHETO OT OTTOBOPEH YOBEK, KOMTO AGl OCHrypm GesonacHa ynotpeba.
MaAkm AeLL a TPAGBA AQ GbAAT HABAIOAGBAHM AQ HE CM MIPAAT C M3AEAMETO.

BesonacHocT npu MHCTaAmMpaHe

- YBeperTe ce, 4e OKOAO BEHTUAATOPA (ANAPATA), KOMTO MPEACTOM ACQ ObAE MYCHAT B
EKCMAOQTALMS, HAIMA HEYKPEMNEHU EAEMEHTU (BUHTOBE, FAMKM ...), TbA KATO ChLLLECTBYBA
pUCK Te AQ BbAAT 3ACMYKAHM OT HEFO. AKO rO MHCTAAMPATE BbB Bb3AYXOBOA, MPOBEPETE Ye U
TOM € YUCT OT EAEMEHTH, KOUTO MOTAT AC GbACT 3ACMYKQAHU OT BEHTUAQTOPA.

MK MHCTAAMPAHE HA M3AEAMETO CE YBEPETE, Y€ MOHTCKHUTE EAEMEHTU CA HA CBOETO
MACTO U KOHCTPYKUMATA € AOCTATBYHO \/CTO;\“IMBG AQ U3ABPXM NPU pO6OTO HQ NbAHATA MY
MOLLIHOCT.

I'IpeAw MHCTAAMPAHE Ce yBepeTe, Y€ 3aXPAHBAHETO € U3KAIOYEHO, AOPU M KOraTo M3AEAMETO
He € BKAIOYEHO.




MpoBepeTe ACAM CTOMHOCTUTE HO HAMPEXEHUETO CbOTBETCTBAT C OBO3HAYEHMTE

XAPAKTEPUCTHKM HO TABEATA Ha KOpMyCda.

- EAekTpuyeckaTa MHCTaAQLIMS TPAOBA AQ BKAIOYBA ABYTMIOAIOCEH KAIOY C KOHTAKTHO PA3CTOSHME
noxHe

- 3 MM MPOBMAHO M3MEPEHO W B CbOTBETCTBME CbC CTAHACPTUTE 30 EAEKTPUYECKM

MHCTAAQLIMM HO CbOTBETHATA AbPXXABA.

MOAS CMNA3BANTE MHCTRYKLMKTE 30 CBbP3BAHE KbM EAEKTPMYECKATA MPEXA.

AKO € HEOBXOAMMO 3a3eMABAHE, MPOBEPETE, Y€ TO € MPUBUAHO HAMPOBEHO M Ye

TOMAWMHHATA 3ALLIMTA M 3ALLIMTATA OT NPETOBAPBAHE CA M3TPUAEHM CMOPEA CbOTBETHMTE

HOPMM.

- AKO BEHTMACTOPBT € MHCTAAMPAH BbB Bb3AYXOBOA, TO Bb3AYXOBOAQ TPAOBA AQ € CAMO 3a

BEHTMACLMOHHA CMCTEMA.

MyckaHe B ekcnaoaraums

Mpeamr NyCKAHETO B EKCNAOATALMA HO YPEAQ CE YBepeTe, Ye:

M3peameTo e Aobpe 06e30MaCeHO M CBbP3BAHETO KbM EAEKTPMHECKATA MPEXA €
M3BbPLLIEHO NMPABUAHO.

3ALLMTHUTE YCTPOUCTBA CA MPABMAHO CBbP3AHM.

HAMa HeyKpeneHn eAeMEHTH, KOUTO MOTaT AQ BbACT 3ACMYKAHK OT BEHTMAQTOPA. AKO
BEHTMAQTOPA € MOHTMPQH BbB Bb3AYXOBOA YBEPETE CE, Y€ Bb3AYXOBOAQ € YMCT OT
HeYKPENEHN EAEMEHTH.

303eMABAHETO € MPABMAHO OCBLLIECTBEHO.

- CpeACTBATA 30 €AEKTPMHECKA 3ALLIMTA CA MPABMAHO CBBP3AHM W FOTOBK 3a ynoTpeba.
OKaBEeAFBAHETO € HOAEXKAHO W BAQrO3ALLIMTEHO.

KoraTo BKAKOYBATE MALLMHATA CE YBEPETE, Ye:

- lepkara (TypOuHATa) Ce BbPTU B MPABUAHATA MOCOKA.

HAMQ HEHOPMAAHM BUOPALMM.

AKO HAKOE OT 3ALLMTHUTE YCTPOMCTBA MOACAE CUTHAA, M3AEAMETO HE3a0ABHO TPAOBA AC
GbAE U3KAIOYEHO OT EA. MPEXA W LISACTA MHCTAAQLIMS TPSOBA AQ Bbae NMPOBEPEHA
BHMMCTEAHO MPEAM NOBTOPHO BKAIOYBAHE.

Noaapbxka

MpeAmM BCAKA MAHMMYAQLIMA HO M3AEAMETO Ce YBEePETE, Y€ TO HE € CBLP3AHO C eA. MPEXQ,
AOPU 1 AQ € U3KAIOHEHO. npeAOTBDOTeTe Bb3MOXXHOCTTA HIKOM APYr AQ FO BKAIOYM OTHOBO,
AOKQTO C€e paboTn NO Hero.

M3aeAmeTo TpAbBa AQ CE CEepPBM3NPA PEAOBHO,B 3ABUCMMOCT OT YCAOBMATA, B KOUTO paBoTh
TO, 30 AQ Ce M3BerHe HaTPyNBAHE HA NPAX M HEYMCTOTUM BbPXY NepPKaTa (TypbuHarTal),
MOTOPQA MAM MPEANA3HMTE peLleTki. ToBa 61 MOTAO AC BbAE OMACHO MAM A HOMOAM
E©KCMAOQTALIMOHHMS NEPHOA HO CbOTBETHOTO M3AEAME.

- AOKQATO Ce NOYUCTBA M3AEAMETO, Tpﬂ6BO Ad BHMMBATE AQ HE Ae6GAC}HCMpGTe nepkara
(typbuHata).

LIaAaTa NOAAPBXKKA, KAKTO M PEMOHTUTE TPSOBA ACQ C€ M3BLPLLIBAT B CTPOTO CbOTBETCTBME C
MEPKUTE 3a CHUIYPHOCT 1 GE30MACHOCT HO CbOTBETHATA AbPXKABA.

Peuvikavpare

CraHaapTuTe Ha EC 3aeAHO C OTTOBOPHOCTTA, KOSTO MMAME KbM ObASLLIATE MOKOASHMSA HIt
30ABAXABAT AQ PELMKAMPAME BCUYKM MATEPUAAU, KOUTO MOXEM. CAEAOBATEAHO MOAS AQ
M3XBbPAATE BCHUYKM OCTATBYHU NAKETAXKHM MATEPUAAN B CbOTBETHUTE KOHTSI;IHepl/I 3a
PELMKAMPAHE M NPEACIMTE 3AMEHEHOTO M3AEAME B HAM-BAM3KIMA MYHKT 30 OTNAABLIM OT TAKbB
BUA.

AKO MMATE BBMPOCKH OTHOCHO MPOAYKTUTE HA ,,S&P", MOAA CBbPXETE CE C AMABPA Ha ,,S&P" 301
BvArapms — compma . TAHTPA-AB* OOA MAM C HOLLIMS OTAEA 30 CAEAMPOACKOEHO OBCAYXBAHE
8 VICnaHma. AKO MMATE HAKAKBM CbMHEHMS, MOAS MOCETeTe HALLIATA MHTEPHET CTRAHMULA

www.solerpalau.com



Kasutusjuhend
EESTI KEELES

Aitah, et naitasite selle toote ostmise kaudu Ules usaldust S&P vastu. See on toodetud,
jargides kehtivaid tehnilise ohutuse reegleid ning vastavalt EU standarditele.

Palun lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt, enne kui toodet paigaldama véi kaivitama
hakkate. See sisaldab olulist teavet isiklike ja kasutajate ohutusmeetmete kohta, mida
tuleb jargida seadmete paigaldamise, kasutamise ja hooldustédde tegemisel. Parast
toote paigaldamist andke palun see voldik edasi |6ppkasutajale.

Lahtipakkimisel kontrollige, kas aparaat on téiesti tookorras. Rike v&i kahjustused, mis
juba saabumisel ilmnevad, katab S&P garantii. Palun hoolitsege selle eest, et seadmed
kattuksid tootega, mille te tellisite, ning et andmeplaadil olevad detailid tdidaksid teie
vajadused.

Transport ja kdsitsemine

- Selle aparaadi pakend on valja td6tatud, toetamaks tavaparaseid
transporditingimusi. Aparaati tuleb alati transportida selle originaalpakendis, kuna
vastasel juhul voib toode deformeeruda voi kahjustusi saada.

- Toodet peaks kuni selle I6ppasukohta paigaldamiseni hoidma kuivas kohas ja
originaalpakendis, kaitstuna tolmu ja mustuse eest. Arge vétke saadetist vastu, kui
aparaat ei ole originaalpakendis v6i on selgelt naha, et seda on mingil moel
muudetud.

- Arge asetage pakitud tootele raskeid esemeid, érge laske millelgi seadme peale
kukkuda ega pillake seda maha.

Tahtis teave paigaldajate ja kasutajate ohutuse kohta

- Paigaldada tohivad Uksnes vastavalt kvalifitseeritud isikud.

- Kontrollige, et paigaldus vastaks teie riigis kehtivatele masina- ja elektrinormidele.

- Kui aparaat on kasutamiseks valmis, peab see vastama jargmistele standarditele:

Madalpingeseadmete standard 73/23 EMU.
Elektromagnetilise iihilduvuse standard 89/336 EMU.

- Ventilaatorid v6i aparaadid, mille sees on ventilaator, on valja to6tatud, ligutamaks
©hku pinnal, mille ulatus on vélja toodud andmeplaadil.

- Seda aparaati ei tohi kasutada plahvatusohtlikus voi s66vitavas keskkonnas.

- Kui ventilaator kavatsetakse paigaldada, valjutamaks &hku paigast, kuhu on
paigaldatud keetel v6i méni muu pdlemisaparaat, siis kontrollige, kas ehitisel on
sobilikud 6hu sissevétuavad, et tagada piisav pdlevus.

- See aparaat ei ole ette ndhtud kasutamiseks lastele voi pdduratele inimestele, valja
arvatud juhul, kui neid vastutusvéimeline isik piisavalt juhendab, tagamaks, et nad
oskavad masinat ohutult kasitseda. Lapsi tuleb jalgida, veendumaks, et nad ei mangi
seadmega.

Ohutus paigaldamise ajal

- Kontrollige, et ventilaatori I1aheduses ei oleks lahtisi esemeid, kuna ventilaator voib
need endasse tdmmata. Kui masin paigaldatakse ventilatsioonitorru, siis kontrollige,
et selles ei oleks mingeid esemeid, mida ventilaator véib enda kiilge imeda.
Aparaadi paigaldamisel hoolitsege selle eest, et kogu varustus oleks omal kohal

- ning seda toetav ehitis oleks piisavalt vastupiday, kandmaks selle raskust
taisvéimsusel.

- Enne aparaadi kasitsemist kontrollige, et toide oleks lahti (ihendatud, isegi siis, kui
masin on valjalulitatud.



- Kontrollige, et toitepinge ja sagedus Uhtiksid andmeplaadil ndidatud satetega.

- Elektripaigaldus peab sisaldama ka kahepooluselist Iilitit kontakti likumisruumiga
vahemalt 3 mm, see peab olema sobivate md6tmetega ja vastama asukohariigi
elektristandarditele.

- Palun jargige elektrilihenduste tegemisel hendusskeemi.

- Kui on tarvis maandust, siis kontrollige, et ihendataks piisav termiline- ja
Ulekoormuskaitse ning seda reguleeritaks vastavalt piirangutele.

- Kui ventilaator paigaldatakse ventilatsioonitorru, peab ventilatsioonitoru olema ainult
ventilatsioonisilisteemi jaoks.

Kaivitamine

Enne masina kaivitamist kontrollige, et:

- aparaat oleks turvaline ning elektriihendused oleksid korrektselt teostatud;

- ohutusseadmed oleksid korralikult ihendatud;

- ventilaator ei saaks mingeid lahtisi materjale v&i seadmete jadke endasse imeda. kui
ventilaator on paigaldatud ventilatsioonitorru, ei oleks seal torus lahtisi esemeid;

- maandusseadmed oleksid sobivalt (ihendatud;

- elektrikaitseseadmed oleksid korrektselt ihendatud, killaldaselt reguleeritud ja
kasutamiseks valmis.

- juhtme- ja elektriihenduste sisestused oleksid korrektselt suletud ja veekindlad.

Masina kaivitamisel kontrollige, et:

- propeller pdorieks diges suunas;

- puuduks ebatavaline vibratsioon.

- Kui moni elektrikaitseseade peaks labi pdlema, tuleb aparaat kiiresti toite kljest lahti
Uihendada. Kogu paigaldust tuleks enne masina taaskaivitamist hoolikalt uuesti
kontrollida.

Hooldus

- Enne ventilaatori késitsemist kontrollige, et toide oleks lahti ihendatud, isegi siis, kui
masin on eelnevalt valjalulitatud. Valtige voimalust, et keegi teine saaks seda
Uhendada, samal ajal kui seda té6deldakse.

- Aparaati tuleb regulaarselt kontrollida. Kontrollimisi tuleb labi viia pidades meeles
masina toétingimusi, et mustus voi tolm ei koguneks propellerile, turbiinile,
mootorisse ega restile. See voib olla ohtlik ning tunduvalt lihendada
ventilaatoriseadme eluiga.

- Puhastamise ajal tuleb hoolitseda, et ei aetaks propellerit ega turbiini tasakaalust
vélja.

- Kaiki hooldus- ja remonttdid tuleb teha ranges vastavuses asukohariigis kehtivate
ohutusregulatsioonidega.

Umbertdétlemine

- EU standardid ja vastutustunne tulevastele pélvede ees kohustab meid (imber
to6tlema koiki materjale, mille puhul see on véimalik. Seetottu viige palun kéik
jarelejaanud materjalid ja pakendid vastavatesse Umbertd6tluskonteineritesse ning
edastage uute vastu vahetatud masinad lahimale seda tllpi jaatmete kaitlemise
asutusele.

Kui teil on kiisimusi S&P toodete kohta, votke palun Ghendust meie Hispaanias asuva
mudgijargse teenindusega voi kohaliku S&P edasimiljaga Ukskoik millises riigis.
Kahtluste korral kilastage meie veebilehekiilge aadressil www.solerpalau.com
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Soler & Palau sistemas de Ventilacion S.L.U.
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C/ Llevant 4

08150 Parets del Valles (Barcelona)
ESPANA

Tel. 93 571 93 00

Fax 93 571 93 01

Fax int. + 34 93 571 93 11

e-mail: consultas@solerpalau.com
Web: www.solerpalau.com
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