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4 Мультизональные системы кондиционирования MVS - DiPro

1. Меры предосторожности

Данная инструкция предназначена для установки мншених блоков.
Для установки внутренних блоков необходимо использовать соответствующую
инструкцию.

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
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Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
М
еры предосторожности
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2. Проверка перед монтажем

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
Пр
ов
ер
ка

 пе
ре
д м

он
та
же
м



  

   

  

  

  

7Мультизональные системы кондиционирования MVS - DiPro

3. Принадлежности
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4. Монтаж внешних блоков
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4.1. Таблица подбора модульных систем
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Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
Принадлежности
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4.2. Размеры внешних блоков

DP-DM252(280,335)WB/SF   8,10,12 HP  DP-DM400(450)WB/SF   14,16 HP  

4.3. Выбор местоположения внешнего блока

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
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4.4. Основание для внешнего блока

h=200mm

200mm

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
М
онтаж внеш

них блоков
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A

B

D

C

SIZE

HP 
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8,10,12 14 16

   

                                                              

                                                            
25.4
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C

SIZE
HP 

130
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165

170
E 200 200 
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230

8,10,12 14 16

4.5. Расположение трубопроводов и вентилей

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
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4.6. Последовательность установки и размещения внешних блоков

     (40HP) 

4.7. Монтажное пространство для внешнего блока

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
М
онтаж внеш

них блоков
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Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
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D

C

A  B C  D  

4.8. Монтаж снегозащитного ограждения

4.9. Монтаж воздушного короба

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
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онтаж внеш

них блоков
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Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
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Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
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Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
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5. Трубопроводы холодильного контура
5.1. Длины и перепады высот

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу. Трубопроводы холодильного
контура
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мм

мм

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
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5.3. Подбор разветвителей и труб для внутренних блоков

N1
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(140)

N5
(140)

N6
(71)

N7
(71)

N9
(56)

N8
(140)

N2
(140)

N4
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(80)

B
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L1
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L4

L5

L6

L8

L9

L7

a b 

c d

e f 

g

i j
h

W3
(10)

W2
(14)

W1
(16)

g1 g2 g3

G1

5.2. Выбор диаметров трубопроводов

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу. Трубопроводы холодильного
контура
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5.4. Подбор разветвителей и труб для внешних блоков

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
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Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
Трубопроводы холодильного
контура
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MD-ZHW-03

5.5. Испытания на герметичность

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
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5.6. Вакуумирование

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
Трубопроводы холодильного
контура
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5.7. Дозаправка хладагента

5.8. Соединительные трубопроводы внешних блоков

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
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Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу. Трубопроводы холодильного
контура
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6. Электромонтажные работы
6.1. Инструкция по запросу параметров SW2

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
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, 

6.2. Подключение к клеммным разъемам

-

-
-

-
-

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
Электромонтажные работы
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Voltage Hz Min. Max. MCA TOCA MFA MSC RLA KW FLA 

380 91.2 13.4+11.3 
400 86.7 12.7+10.7 
415 83.6 12.2+10.3 
380 91.2 13.4+11.3 
400 86.7 12.7+10.7 
415 83.6 12.2+10.3 
380 91.2 13.4+12.4 
400 86.7 12.7+11.8 
415 83.6 12.2+11.4 
380 103.7 13.4+12.4*2 
400 98.5 12.7+11.8*2 
415 94.9 12.2+11.4*2 
380 103.7 13.4+12.4*2 
400 98.5 12.7+11.8*2 
415 94.9 12.2+11.4*2 
380 115.9 13.4*2+11.3*2 
400 110.1 12.7*2+10.7*2 
415 106.1 12.2*2+10.3*2 
380 115.9 13.4*2+11.3*2 
400 110.1 12.7*2+10.7*2 
415 106.1 12.2*2+10.3*2 
380 117 1 13 4*2+11 3+12 4 

8HP 4.40 

342 456 

 HP 

342 456 

342 456 

50

50

10HP

12HP

14HP

16HP

18HP

20HP 342 456 

50

50

50

50 342 

50

456

342 456 

342 456 

4.40 

16 28 30 0.42 

16 28 30 0.42 

4.40 

18 42 45 0.80 7.10 

16 28 30 0.42 

7.10 

32 56 60 0.84 8.80 

18 42 45 0.80 

8.80 32 56 60 0.84 

380 . . . .
400 111.2 12.7*2+10.7+11.8 
415 107.2 12.2*2+10.3+11.4 
380 129.5 13.4*2+11.3+12.4*2 
400 123 12.7*2+10.7+11.8*2 
415 118.6 12.2*2+10.3+11.4*2 
380 129.5 13.4*2+11.3+12.4*2 
400 123 12.7*2+10.7+11.8*2 
415 118.6 12.2*2+10.3+11.4*2 
380 129.5 13.4*2+12.4*3 
400 123 12.7*2+11.8*3 
415 118.6 12.2*2+11.4*3 
380 141.9 13.4*2+12.4*4 
400 134.8 12.7*2+11.8*4 
415 129.9 12.2*2+11.4*4 
380 141.9 13.4*2+12.4*4 
400 134.8 12.7*2+11.8*4 
415 129.9 12.2*2+11.4*4 
380 154.1 13.4*3+11.3*2+12.4*2 
400 146.4 12.7*3+10.7*2+11.8*2 
415 141.1 12.2*3+10.3*2+11.4*2 
380 154.1 13.4*3+11.3*2+12.4*2 
400 146.4 12.7*3+10.7*2+11.8*2 
415 141.1 12.2*3+10.3*2+11.4*2 
380 155.3 13.4*3+11.3+12.4*3 
400 147.5 12.7*3+10.7+11.8*3 
415 142.2 12.2*3+10.3+11.4*3 
380 167.9 13.4*3+11.3+12.4*4 
400 159.3 12.7*3+10.7+11.8*4 
415 153.5 12.2*3+10.3+11.4*4 

50 342 

36HP

38HP

456

24HP

26HP

342 456 

342 456 

22HP

28HP

30HP

32HP

34HP

40HP

50

50

50

50

50

50

50

50 342 

342

456

342 456 

50 342 456 

342 456 

342 456 

456

342 456 

32 56 60 0.84 8.80 

11.50 

34 70 70 1.22 11.50 

34 70 70 1.22

11.50 

36 84 90 1.60 14.20 

34 70 70 1.22 

14.20 

50 98 100 1.64 15.90 

36 84 90 1.60 

15.90 

50 98 100 1.64 15.90 

50 98 100 1.64 

18.60 52 112 120 2.02 

Произв. Внешний  блок Электрический  ток Компрессор Вентиляторы

6.3. Электрические параметры внешних блоков

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
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Voltage Hz Min. Max. MCA TOCA MFA MSC RLA KW FLA  HP 

380 167.9 13.4*3+11.3+12.4*4 
400 159.3 12.7*3+10.7+11.8*4 
415 153.5 12.2*3+10.3+11.4*4 
380 167.9 13.4*3+12.4+12.4*4 
400 159.3 12.7*3+11.8*5 
415 153.5 12.2*3+11.4*5 
380 180.1 13.4*3+12.4*5 
400 171.1 12.7*3+11.8*6 
415 164.9 12.2*3+11.4*6 
380 180.1 13.4*3+12.4*6 
400 171.1 12.7*3+11.8*6 
415 164.9 12.2*3+11.4*6 
380 192.3 13.4*4+11.3*2+12.4*4 
400 182.7 12.7*4+10.7*2+11.8*4 
415 176.1 12.2*4+10.3*2+11.4*4 
380 192.3 13.4*4+11.3*2+12.4*4 
400 182.7 12.7*4+10.7*2+11.8*4 
415 176.1 12.2*4+10.3*2+11.4*4 
380 192.3 13.4*4+11.3+12.4*5 
400 182.7 12.7*4+10.7+11.8*5 
415 176.1 12.2*4+10.3+11.4*5 
380 13.4 * 4 + 11.3 +12.4 * 6 

42HP

44HP

46HP

48HP

50HP

52HP

54HP

50

50

50 342 456 

50 342 456 

342 456 

342 456 

50 342 456 

50

50 342 456 

342 456 

52 112 120 2.02 18.60 

18.60 

54 126 130 2.40 21.30 

52 112 120 2.02 

21.30 

68 140 140 2.44 23.00 

54 126 130 2.40 

23.00 

68 140 140 2.44 

68 140 140 2.44 

23.00 

380 204.7 
400 194.5 12.7*4+10.7+11.8*6 
415 187.5 12.2*4+10.3+11.4*6 
380 204.7 13.4*4+11.3+12.4*6 
400 194.5 12.7*4+10.7+11.8*6 
415 187.5 12.2*4+10.3+11.4*6 
380 204.7 13.4*4+12.4*7 
400 194.5 12.7*4+11.8*7 
415 187.5 12.2*4+11.4*7 
380 217.2 13.4*4+12.4*8 
400 206.3 12.7*4+11.8*8 
415 198.8 12.2*4+11.4*8 
380 217.2 13.4*4+12.4*8 
400 206.3 12.7*4+11.8*8 
415 198.8 12.2*4+11.4*8 

60HP

62HP

56HP

58HP

64HP

50 342 456 

50 342 456 

50

50 342 456 

342 456 

50 342 456 

70 154 160 2.82 

70 154 160 2.82 25.70 

72 168 170 3.20 

70 154 160 2.82 

72 168 170 3.20 

25.70 

28.40 

28.40 

25.70 

1. RLA
+27°C DB/19°C WB 

+35°C DB 
2. TOCA:
3. MSC: 
4. Voltage range 

5.

6.

7. MFA: 

MCA: Min. Current Amps. (A)    
TOCA: Total Over-current Amps. (A)    
MFA: Max. Fuse Amps. (A)    
MSC: Max. Starting Amps. (A)    
RLA: Rated Locked Amps. (A)    
OFM:Outdoor Fan Motor.    
FLA: Full Load Amps. (A)    
KW: Rated Motor Output (KW) 

Произв. Внешний  блок Электрический  ток Компрессор Вентиляторы

MCA          TOCA 

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
Электромонтажные работы
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6.4. Подключение питания к  внешним и внутренним блокам

                                                    

                                                                                                            

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
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Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
Электромонтажные работы
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6.5. Подключение линии связи между внешним и внутренним блокам

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
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6.6. Пример подключения линии питания и связи  между внешними и внутренними блоками.

L2 L3 NL1
/

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
Электромонтажные работы
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6.7. Функции и настройки основной платы управления
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Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
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Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу. Электромонтажные работы
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Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
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Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
Электромонтажные работы
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Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
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блок
помещения

7. Ввод в эксплуатацию

Модель (внутр . блок )
Название
Например : Внутр.
(A ) первой системы на 
втором этаже записан 
как -2 F -1 A

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
Ввод в в эксплуатацию
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А кг
В м3 

Примите соответствующие меры, если концентрация хладагента слишком высокая.

Мультизональные системы MVS-DiPro. Инструкция по монтажу.
Вв
од

 в 
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ию


