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DK-8850 Bjerringbro, Denmark

II2G 0344
Ex b c IIB T4

Ex db IIB T4 Gb

Type

yyww/no
Warnings:
Do not open when energized or when
explosive gas atmosphere is present.
Cable temperature may exceed 70°C.
Cable gland size and installation:see
installation and operation manual.
         Tamb=-5°C–+40°C
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IECEx BAS09.0006X

98488082

DK-8850 Bjerringbro, Denmark

II2G 0344
Ex b c IIB T3

Ex db IIB T3 Gb

Type

yyww/no

Warnings:
Do not open when energized.
Cable temperature may exceed 70ºC.
Cable gland size and installation:see
installation and operating instructions.
         Tamb=-5°C–+40°C
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Заводская установка зазора рабочего колеса
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+t

+t

Grundfos CUE, < 250 кВт, 
или частотный преобразователь 
другого производителя
.

IO 113 SM 113

Dedicated Controls или PLC

Датчик уровня

SM 113, опция

Датчик вибрации PVS3, 
опция

Реле влажности

Датчик воды в масле 
WIO, опция

Датчик Pt100,
опция

PTC

Термисторы

Термовыключатели

Реле влажности

Pt100 для нижнего подшипника

Pt100 в обмотках статора

Pt100 для верхнего подшипника

Датчик воды в масле

4 до 20 мA

Шкаф управления

Схема подключения



8

Reset

PET1 T2 G1 A1 G2 A2 K1 K2 R1 R2

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

P1 P2 P3 P4 P5

A Y B

I1 I2 I3

ON DIP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 121314

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 121314

1

1

1 1

T1

T2

2

2

2 2

3

3

3 3

4

4

4 4

5

5

5 5

66
6 6

7

7

7 7

8

8

8 8

9

9

9 9

+t +t +t

+t

+t

IO 113 SM 113

Dedicated Controls или PLC

Датчик уровня

SM 113, опция

Датчик вибрации PVS3, 
опция

Реле влажности

Датчик воды в масле 
WIO, опция

Датчик Pt100,
опция

PTC

Термисторы

Термовыключатели

Реле влажности

Pt100 для нижнего подшипника

Pt100 в обмотках статора

Pt100 для верхнего подшипника

Датчик воды в масле

4 до 20 мA

Шкаф управления

Схема подключения

TM
06

 8
75

4 
11

17

MP 204 MP 204



8

Поз.№ 176а

Нестандартное 
оборудование

Жилы статора

Поз.№ 176с

Поз.№ 520

Термовыключатель

Реле влажности и тепловая защита

Читайте по часовой 
стрелке от "земли"

Жилы силового кабеля

Двигатель

Во взрывозащищённом исполнении 2 реле 
влажности

PT100 в нижнем подшипнике

PT100 в статоре

Термистор

Поз. Описание

1 Штекерный ввод

2 Шплинт

3 Стыковое соединение

4 Кольцевая клемма 

176а Клеммная колодка (подключение силового кабеля)

176с Клеммная колодка (подключение сигнального кабеля)

520 Реле влажности
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Жилы статора

Поз.№ 176с

Поз.№ 520

Термовыключатель Реле влажности и тепловая защита
Читайте по часовой 
стрелке от "земли"

Жилы силового кабеля
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Во взрывозащищённом исполнении 
2 реле влажности

PT100 в нижнем подшипнике
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оборудование

Поз. Описание

1 Штекерный ввод

2 Шплинт

3 Стыковое соединение

4 Кольцевая клемма 

176а Клеммная колодка (подключение силового кабеля)

176с Клеммная колодка (подключение сигнального кабеля)

520 Реле влажности
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62: Типоразмер 62
E: Диапазон давлений (cверхнизкий напор) 
S: Вид монтажа

Размер рабочего колеса

Полный напор насоса
H = Hполн.

Кривая QH для каждого 
насоса.

Кривые NPSH для 
всех исполнений.  
При подборе насоса  
следует добавлять 
запас не менее 0,5 м.

Кривые мощности 
показывают мощность на валу 
насоса [P2]
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Заводская установка зазора рабочего колеса
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Grundfos CUE, < 250 кВт, 
или частотный преобразователь 
другого производителя
.

IO 113 SM 113

Dedicated Controls или PLC

Датчик уровня

SM 113, опция

Датчик вибрации PVS3, 
опция

Реле влажности

Датчик воды в масле 
WIO, опция

Датчик Pt100,
опция

PTC

Термисторы

Термовыключатели

Реле влажности

Pt100 для нижнего подшипника

Pt100 в обмотках статора

Pt100 для верхнего подшипника

Датчик воды в масле

4 до 20 мA

Шкаф управления

Схема подключения
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Поз.№ 176а

Нестандартное 
оборудование

Жилы статора

Поз.№ 176с

Поз.№ 520

Термовыключатель

Реле влажности и тепловая защита

Читайте по часовой 
стрелке от "земли"

Жилы силового кабеля

Двигатель

Во взрывозащищённом исполнении 2 реле 
влажности

PT100 в нижнем подшипнике

PT100 в статоре

Термистор

Поз. Описание

1 Штекерный ввод

2 Шплинт

3 Стыковое соединение

4 Кольцевая клемма 

176а Клеммная колодка (подключение силового кабеля)

176с Клеммная колодка (подключение сигнального кабеля)

520 Реле влажности
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Тип насоса:

66: Типоразмер 66
E: Диапазон давлений (Сверхнизкий напор)
S: Вид монтажа

Размер рабочего колеса

Полный напор насоса
H = Hполн.

Кривые мощности показывают мощность на 
валу насоса [P2]

Рабочая точка с макс. КПД

Кривая QH для каждого 
насоса.

Кривые NPSH для 
всех исполнений. При 
подборе насоса 
следует добавлять 
запас не менее 0,5 м.
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II2G 0344
Ex b c IIB T4

Ex db IIB T4 Gb

Type

yyww/no
Warnings:
Do not open when energized or when
explosive gas atmosphere is present.
Cable temperature may exceed 70°C.
Cable gland size and installation:see
installation and operation manual.
         Tamb=-5°C–+40°C
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Заводская установка зазора рабочего колеса
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+t +t +t

+t

+t

Grundfos CUE, < 250 кВт, 
или частотный преобразователь 
другого производителя
.

IO 113 SM 113

Dedicated Controls или PLC

Датчик уровня

SM 113, опция

Датчик вибрации PVS3, 
опция

Реле влажности

Датчик воды в масле 
WIO, опция

Датчик Pt100,
опция

PTC

Термисторы

Термовыключатели

Реле влажности

Pt100 для нижнего подшипника

Pt100 в обмотках статора

Pt100 для верхнего подшипника

Датчик воды в масле

4 до 20 мA

Шкаф управления

Схема подключения
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Поз.№ 176а

Нестандартное 
оборудование

Жилы статора

Поз.№ 176с

Поз.№ 520

Термовыключатель

Реле влажности и тепловая защита

Читайте по часовой 
стрелке от "земли"

Жилы силового кабеля

Двигатель

Во взрывозащищённом исполнении 2 реле 
влажности

PT100 в нижнем подшипнике

PT100 в статоре

Термистор

Поз. Описание

1 Штекерный ввод

2 Шплинт

3 Стыковое соединение

4 Кольцевая клемма 

176а Клеммная колодка (подключение силового кабеля)

176с Клеммная колодка (подключение сигнального кабеля)

520 Реле влажности
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Контактная информация* 

Организация

Адрес

Ф.И.О.

Должность

Тел./ Факс

Е -mail

Наименование объекта

Количество и электрические параметры подключаемых насосных агрегатов*

Общее количество насосов в группе (до 6-ти)

Марка и номер насосного агрегата

Номинальная мощность электродвигателя P2, кВт

Напряжение питания, В

Номинальный ток электродвигателя, А

Перечень датчиков защиты, встроенных в насос

Взрывозащищенное исполнение насоса (да/нет)

Сетевое питание*

Способ пуска*

Климатическое исполнение*

Дополнительная комплектация

Передача данных:

Индикация на двери шкафа:

  

Дополнительная защита электродвигателя:

Другие опции:

Ограничения по габаритным размерам

Высота мм Ширина  мм Глубина  мм

Другие требования

Дата : * — разделы обязательные к заполнению

ООО «ГРУНДФОС» Телефон: (495) 564-8800, 737-3000
Факс:       (495) 564-8811, 737-7536
E-mail:     grundfos.moscow@grundfos.com     

CONTROL DC

Опросный лист на шкаф управления насосами

для дренажа и канализации с ситемой Dedicated Controls

      

Прямой

tокр.ср. от 0 до +40 °С tокр.ср. от -30 до +40 °С

 пуск (DOL) Звезда-треугольник (SD) Плавный пуск (SS)

Модуль Profibus-DP (CIM 150)

Управление мешалкой

Счетчик  моточасов на каждый насос

Счетчик  пусков на каждый насос

Розетка  220 В внутри шкафа

Амперметр на каждый насос

Вольтметр на вводе

Резервное питание контроллера

Один ввод питания Двойной ввод питания с ABP 

Внутреннее УХЛ4, IP54 Уличное УХЛ1, IP55 с климат-контролем и обогревом

Модуль Modbus RTU (CIM 200)

Защита от скачков напряжения

Комплексная электронная  защита МР204 ( несовместима с CUE)Контроль неисправности  фаз

Розетка  220 В снаружи шкафа

Отдельный ввод питания на каждый насос

Маячок аварии на шкафу

Маячок аварии выносной

Преобразователь частоты CUE на каждый насос (ESS)

Модуль GSM/GPRS/SMS-сообщения (CIM 250)

Модуль Ethernet (CIM 500)

Сирена аварии, 80dB

Комбинированная защита от молнии и скачков напряжения

Модуль расширения входов/выходов IO351B

ул. Школьная, д. 39-41, стр. 1, 
Москва, 109544
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