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GB INSTALATION

All work must be performed by qualified personnel and in
accordance with applicable codes and ordinances.

SE INSTALLATION

Allt arbete skall utforas av kvalificerad personal och i
Gverensstimmelse med géllande lagar och bestimmelser.

DE EINBAU

Alle Arbeiten miissen von qualifiziertem Personal und
in Ubereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und
Verordnungen ausgefiihrt werden.

FR INSTALLATION

Tous les travaux doivent étre réalisés par un personnel qua-
lifi¢ et conformément aux codes et réglements en vigueur.

IT INSTALLAZIONE

Tutti i lavori devono essere effettuati da personale qualifica-
to nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

BG MOHTAX

Bewuaxu paGoti TpaGEa fa GBAAT HSIHAHEHN OT
KBaTMGUIMpPaH TepCOHAT CHITACHO TPUTIOKIMITE
npasuia 1 HapenGu.

SERIES CTF150

([ESBE

NO.1IN HYDRONIC SYSTEM CONTROL

cs INSTALACE

V3echny préce musi provadét kvalifikovany persondl v sou-
ladu s platnymi zékony a piedpisy.

DK INSTALLATION

Alt arbejde skal udfores af kvalificeret personale o i overens-
lse med geeldende lovgivning og b 1

EL ETKATASTASH

‘O)eg ot epyaaieg mpémet va mpaypatonomnBody anod
KATAPTIOUEVO TIPOTWTIKO TUUPWVA HIE TOVG LOXDOVTEG
kdSikeg kat Satdkers.

ES INSTALACION

Todos los trabajos deben ser realizados por personal cua-
lificado y de conformidad con la normativa y legislacién
aplicables.

ET PAIGALDAMINE

T66 peab teostama kvalifitseeritud to6taja ning vastavalt
kohaldatavatele eeskirjadele ja médrustele.

Fl ASENNUS

Pitevin henkiloston on suoritettava kaikki ty6t sovellettavi-
en sdintdjen mukaisesti.

HR POSTAVLJANJE

Rad mora izvesti kvalificirano osoblje i u skladu s primijen-
jenim pravilima i propisima.
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Series CTF151
(€3
LVD 2006,/95/EC

EMC 2004,/108/EC
RoHS 2002//95,/EEC

HU BESZERELES

A munkit kizdrolag szakképzett személyzet végezheti, a
vonatkozd ssoknak és r knek foleld

LT MONTAVIMAS

Visus darbus tur atlikti kvalifikuoti darbuotojai pagal
galiojanéias taisykles ir potvarkius.

v UZSTADISANA

Visus darbus veic kvalificéts personals saskana ar

attieci; kodiem un rik

NL INSTALLATIE

Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door
bevoegd personeel en volgens de geldende voorschriften en
verordeningen.

NO INSTALLASJON
Alt arbeid ma utfores av kvalifisert personell og i
samsvar med gieldende bestemmelser.

PL INSTALACJA

Caloé¢ prac montazowych musi zosta¢ wykonana przez

odpowiednio wykwalifikowany personel, zgodnie z

jacymi przepisami i z
PT INSTALACAO

Todo o trabalho deve ser efectuado por pessoal qualificado,
em conformidade com os c6digos e regulamentos aplicaveis.

q‘i

CTF151

CTF851

RO INSTALARE

Toate lucrérile trebuie efectuate de personal calificat, in
conformitate cu normele si reglementirile in vigoare.
RU MOHTAX

Bce aBoTEI OMKHEL BHIOTHATHCA KBATHUIMPOBAHHEIM
I1ePCOHATIOM B COOTBETCTBHH C MHCTPYKLUEH.

sK INSTALACIA

Vsetky ¢innosti musia byt vykonavané kvalifikovanou
obsluhou a musia byt v sulade s prislusnymi
nariadeniami a kodmi.

SL NAMESTITEV

Vsa dela mora izvesti usposobljeno osebje v skladu z veljav-
nimi predpisi in odloki.

RS VHCTANALWJA
Cout pajtoBit Mopajy 6WTH USBETIeHU Off CTpaHe
KBamduKosanor ocobma i y cxnajty ca orosapajyhin
npaBuTHMa 1 ypenGama.

R MONTAJ

‘Tiim iglemler Kalifiye personel tarafindan, gegerli kurallara
ve yonetmeliklere uygun sekilde gerceklestirilmelidir.

UK YCTAHOBINEHHA

Vei po6oTH MaIoTh BUKORYBATHCA KBAiDiKOBAHIM TIepCOHa-
JIOM STIAIHO 3 BITIOBIAHUMY POICAYPAMHU Ta CTAHAAPTAMIL.
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